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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Cadrago - Guardao - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de agua na rede de fantanérios, em confermidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracdes
definidas no Decreto Lei n.¢ 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Gualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

B e [ ke il Valor Paramétrico T AL H.e A.nillsas % Cumnprimente do [T (TR M:im
v Minimo Méximo superiores VP VP Agendad - e il
Escherichia Coli N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes a N/160m! 16 16 0% 1 1 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L «0,05 <0,05 — = 1 1 A06%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigcio -
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigio
pH 26,5e29,5 E. Sorensen - -
Condutividada 2500 usfem, 2 20°C .
Car 20 mg PtCo/L
lTurva;ﬁo 4 UNT s
[Enteroeacos fecais 0 N/100ml = s
Ndmero de coldnias a 22 8C s/ alter. anormal N/ml a 22¢C s —_ -
Numero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 369C . =,
|Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml - -
|Aluminio 200 ug/L Al a -
jAménia 0,5 mg/| NH4
Antimanio 5,000 pefi sb -
Arsénio 10,0 gl As a -
|Benzenc 1 ng/l
IBenza(a]pirenn 0,0 pefl
[Bore 1 me/iB -
IBromato 10 ug/l Bros = =
Cédmio 5 g/l cd -
ICalkio — mgfl Ca - — - -
iCarbano Orgénico Tatal — me/fiC = — -
iCianetos 50 ue/lCN -
Clorata 250 mg/flcl -
Clorito 0,7 mgf1 Clo2 -
Clarato 0,7 mg/) Clo3 -
Churnbo 10,0 ug/i Pb
Cobre 2 me/l Cu -
Crémic 50 g/l Cr
1,2-Dicloroetana 3 wgll
Dureza Total — mg/l CaCo3 — =
Ferro 200 g/l Fe -
Fluoreto 15 mg/l F
(HAP): a,1 pg/fl
|Benzu(b)ﬂuomnteno —_ g/l — -
IEenza(k)ﬂuomnteno - ugdl —
|Benzo(ghijperileno e ue/l — -
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pe/fi : —
Magnésio — me/l Mg -
tManganés 50,0 pg/lMn
Nitrato 50 mg/l NC3
|Niteito 05 mg/I NG2 -
Mercdrio 1 Hg/1Hg =
Niquel 20 re/INi
Oxidabilidade 5 mg/l 02
Pesticidas Totais ) ne/l =
selénic 10 Kefl Se
|sédio 200 mg/l Na
|Sulfato 250 mg/fl 504
Tetracloroeteno e Triclorcetena: 10 pe/! -
Tetracloroeteno — 4] - -
Tricloroatenc - pe/fl = —
Trihalometancs - total (THM): 100_80 {ponto de entregal vgs) -
Cloroférmio — ug/!t —
|Eromnf6rmiu = ue/l =
[Bromediclorometana — ug/l — H
Dibromocleremetano — pefl — - .
Dase Indicativa Total 0,1 msy
Alfa-total 0,10 {Nive! de Alarta) Bg/l — -
|B-Total 1,0 (Nivel de Aterta) Ba/l — -
Iradzc 560 B/l
informagde complementar relativa 3 averiguagao das sitvagdes de incumprimente dos VP:
Causas;
1 - Incurnprimento do pardmetre micrebioldgico (Bactérias Celiformes): e5ta associado a uma falha pontual do sistemz de desinfecio,
Medidas cotretivas:
1 - Procadeu-se & impeza e desinfecdo da captagdo,
Data da publicitagSo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Jueus - Guardo - 32 Trimestre 2021

Divulgaciio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteraghes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR),

ParAmetro (unidades) Vator Paramétrico (VP) Unidad ey WALEES | St Pline=TEw ok
Minimo | Maximo | SuperioresvP 7 Agendadas | Realizadas | Anélises Realizadas

|Escherichia Coli 0 N/100ml 0 o 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 1] N/100ml 0 1] 3 100% 1 1 100%
Desinfectante residual —_ mg Ci2/L 0,25 0,25 — — 1 1 1008
Cheiroa 252C 3 Fator de diluigdo
Sabora 252C 3 Fator de diluigdo -
pH 26,5¢29,5 E. Sorensen - -

Condutividade 2500 WSfem, a 20 °C
Cor 0 mg PtCo/L

Turvagio 4 UNT =

Enterococos fecais [+ N/100ml -

Numerc de colénias a 22 2C s/ alter. anormal N/mla22eC - . —

NUmero de colanias a 36 #C sf alter. angrmal N/mla3s2C - = .
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml

Aluminio 200 ug/L A

LAmdnic 0,5 mg/l NH4
Antimanio 5,000 1/l Sb - -

Arsénic 10,0 Mg/l As

|Benzeno 1 pe/fl =

]Benzo(a]pireno 0,0 ug/l -

Im 1 mg/1B -

|Bramatc 10 ug/1 Brod -

Cadmic 5 pg/lcd = -

Cilcio — mg/l Ca - -~
Carbane Organico Total — mg/lC - —
[Cianetas 50 ue/lCN

Cloreto 250 mg/fl Ci

Clorito 0,7 mg/i Clo2

|Clorato 0,7 mg/l Cio3 -

Chumbo 10,0 1g/1Pb

Cobre Fl me/lCu -

Crémio 50 weflcr =

1,2-Diclorcetana 3 ug/t -

[Dureza Total — mg/l Caco3 — -
Ferrc 200 pg/I Fe - -

Flyorete 1,5 mg/I F -
(HAP): 0,1 pe/l

|Eenm[b)ﬁuorameno — vall - e g

IBenm(k]ﬂuomntena — ng/l = —

{Benzoghijperilenc - e/l ; _ i
Indeno(1,2,3-cd}pirenc — wg/l = = -
Magnésio == meg/! Mg 5 - - -

IManganas 50,0 pg/l Mn -

Nitrato 50 mg/l NO3 .
Nitrito 0,5 me/f) NO2 g R
Merciric 1 ue/l Hg

Niguel 20 pe/I Ni . .
|Oxidabilidade 5 mgfl 02 5 -
Pesticidas Totais o5 He/l ] -

lSeIénir.\ 10 Hg/l Se -

[sdio 200 mg/l Na B .

[sutfata 250 mg/| 504

ITetracioroeteno & Triclorceteno: 10 pe/l

etracloroeteno —_ pe/! - . ==
riclaroeteno —_ pe/l = . —
I Trihalametanos - total {THM): hC_80 (ponto deentregs Hefl -
Clorofdrmio — ugfi = —

|Bromeférmio —_ pg/l - - —_ - .

IBrornudfcIorametano — ng/) — -
Dibromoclerometano = ug/! . _ B
Dose Indicativa Total 0,1 mSy -
|Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta} Ba/l — =

|B-Total 1,0 (Nivel de Alerta} Ba/l - — -

IRadso 500 8g/l o
Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situacSes de incumerimento dos VP:

N3o fof detectada nenhuma situagdo de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontanaric.
Data da publicitago: 15/12/2021
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Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Freimoninho - Mosteirinho - 32 Trimestre 2021

=7

Divulgacio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

oy M e Valor Paramétrico .. Ry N2 Andlises | % Cumprimento do e e . n:l‘ises
v Mirimo Maximo superiores VP b Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichja Cofi 0 N/100m| 11 11 1 0% 1 1 200%
|Bactérias Coliformes o N/100ml 61 61 1 0% 1 1 100%
Desinfectante residual — mg Clz/i <0,05 «<0,05 = -— 1 i 100%
iChelro & 25 2C 3 Fator de diluicio -
Saber a 25 2C 3 Fator de diluicio -
pH 26,5e 59,5 E. Sorensen -
|Condutividade 2500 pSfem, a 20°°C -
ICor 20 mg PtCo/L
urvagdo 4 UNT
Enterococos fecals 1] N/100m! =
|Niimero de colérias a 22 2C s/ alter. ancrmal N/mla 229C - - — = =
Nimero de calénias a 36 2C s/ alter. anormal N/mla 36%C - - -
Clostridium perfringens 0,0 N/200 ml =
IAluminio 200 wg/LAl -
IAmdnic Q0,5 mg/l NHS -
lAntiménio 5,000 pe/l 5k =
IArsénio 10,0 ng/l As -
|Benzeno 1 e/l -
IBenzc[a]pIreno 0,0 vefl - H
[pore 1 mefl B -
IBromato 10 pg/l BrO3
ICidmio 5 peflCd
Céicio mg/l Ca -
Carbono Orgénice Total — me/lC — -
Cianetes 50 pgf1 CN
Cloreto 250 mgftcl
|Ciorita 0,7 mgfi Clo2
|Clorato 0,7 mg/l CIC3
|Chumbo 10,0 pg/1Pb -
|Cabire 2 g/ Cu -
ICrémio 50 pe/lcr -
1,2-Ricloroetano 3 padl
Duraza Total - mg/1 CaC03 — -
Ferrc 200 Hg/l Fe
Fluorete 15 mg/IF
[nar): o1 e
IBenzo(h)ﬂuoranteno = pefl - -
IBanzo(k)ﬂuoranteno — pafl -
|Benzn(ghi)perilenc - pe/l —
indenol(1,2,3-cd)pirena - pg/l -
Aagnési - mg/l Mg -
A é 50,0 pg/l1 Mn -
Nitrate 50 mg/fl NO3 -
Nitrito 0,5 mg/fl NOZ -
IMerciric 1 P/ He =
Niguel 20 Hg/i Ni -
|Cxidabilidade 5 mgf102 .
Pesticidas Totais 05 Mg/l =
Selénio 10 pgfi se
Sadio 200 mg/l Na
Sulato 250 mg/1 504
Tetracloroetenc e Tricleroeteno: 0 e/l
Tetraclorceteng = red =
Tricloroeteno - pefl -
Trihalometanes - total (THM): |_80 {ponto deentregf g/l -
[Cloroférmio —— ng/l ——
fBromefdrmio — ng/l —
Bromadiclorometana = pg/l o
Dibremoclorometano — pg/l -
Dose Indicativa Total 0,1 msy
Alfa-total 9,10 (Nivel de Alerta) Bq/l -
[r-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Bq/l
Raddo 500 Ba/l

|Causas:

Medidas carretivas:

1 - Procedeu-se 3 limpeza e desinfeco da captacso,

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP;

1 - Incumprimento de parimetros microbiolégicos {Bactérias Celiformese E. Coli): e5td asseciado a uma falha pentual de sistema de desinfecdo.

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humane
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Corte - Mosteririnho - 32 Trimestre 2021

S

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segunda o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro {unidades) CELATI Unidades Ao LR O G pt Arlpes SFEa) An:‘ises
L Minimo Maximo supatiores VP s Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli ] N/100ml 0 a 0 1008 1 1 100%
Bactérias Coliformes a N/100m| 0 0 D 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 20,05 <0,05 = = 1 1 100%
IChelro a 25 &C 3 Fator de diluigio
|Sabor a 25 eC 3 Fator de diluigio
pH 26,5e29,5 E. Sorensen
[Condutividade 2500 pSfem, a20°C
Cor 20 mg PtCo/L
Turvagio 4 UNT
Enterococos fecais ] N/100m]|
INamero de colénias a 22 2C s/ alter. anormal Nfml 2 228C =
Ndmero de coldnias a 36 9C sf alter. anormal N/mi a 362C . - -
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml
Alurminio 200 pg/L Al
Amdnia 0,5 mg/l NHa
Antiménio 5,000 pgfl Sh
Arsénio 10,0 pg/l As -
Benzenc 1 pe/l -
IBenzo(aJplrenu 0,0 ugfl B
IBoru 1 mg/1 B - -
|eromato 10 pe/l Broa - .
Cadmic 5 pg/l1cd -
iCalclo — mg/fl Ca - s
Carbono Orgdnico Total - me/l C - - =
Cianetos 50 pgflCN -
Cloreto 250 mg/1Cl
|Cicrito 0,7 mg/l Clo2
Clorato 0,7 mg/l CIo3
Chumba 10,0 g/l Pb
iCabre 2 mg/1 Cu
ICrémio 50 e/l Cr
1,2-Dicloroetano 3 g/l
Dureza Total — mg/l CaCC3 = - =
Ferro 200 ueflFe
Fluoreto 15 mg/IF
|(HAP): 0,1 ugll
[Benzn:h)ﬂuorantenu — g/l —
|Benzo(k)f|uoranteno — nght =
Benzoighijperilenc - pe/l .
Indeno(1,2,3-cd}pirenc - e/l - -
Magnésio - mg/! Mg -
Manganés 50,0 pg/l Mn -
Nitrato 50 mg/l NO3 -
Nitrito 0,5 mg/I NO2 B
Mertcirio 1 wef/lHg =
Niquel 20 P/ NP
Oxidabilidade 5 mg/l 02 -
Pesticidas Totais 0,5 pefl -
lénio 10 pg/l se -
|smnu 200 mg/l Na R
[sulfate 250 mg/l 504
Tetracloroeteno e Tricloroeteno; 10 ngfl -
Tetraclorcetenc — petl = =
Tricloreetenc - pefl - —
Trihalometanos - totaf {THM): '0_20 {ponto deentregi ne/l
Claroférmio — el =
IBromaférmio = wef -
{Bromodicierometano — pg/l — -
Dibromoclarometano - pg/l = =
Dose Indicativa Total 0,1 msy
|Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bq/l =
|3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l - - =
Radio 500 Ba/l

|Informag3c complementar relativa 4 averiguagio das situagBes de incumprimento dos VP:
situacdo de incumprimento na Zona de Abastecimente deste Fontandrio.

Nio foi detectada nenhuma

Data da publicitago: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanério de Fragua - Mosteirinho - 32 Trimestre 2021

e

Divulgagdo dos resultados de qualidade de agira na rede de fontandérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lein.2 152/2017, de 7 dezembyro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico T Valores obtidos N2 Anidlises | % Cumprimanto do N2 Analises (PCOA) An:l‘lses
1] Minimo Maxime sl T i Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli [4] N/100ml 1 1 1 0% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 4] Nf100ml 20 20 1 0% 1 1 100%
Desinfectante residual . mg CI2/L <0,05 <0,05 == = 1 1 100%
Cheire a 25 2C 3 Fator de diluigie
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo
pH 26,5 & 59,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 HS5fcm, a 20°C
Cor 20 mg Ptloefl
urvagio 4 UNT
Enterccocos fecais ] N/100ml .
Numero de coldnias a 22 8C s/ alter. anarmal Nfmla 228C - = 3
Numere de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal Nfmla 368C - -
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml B
|Aluminic 200 ug/L A -
Aménio 0,5 mg/l NHa -
Antimdnic 5,000 wg/l5h -
Arsénio 10,0 vgfl As -
|Benzeno 1 pefl
|Benzo(a)pireno 0,0 nefl -
[poro 1 me/| &
IBromate 10 vef1 Bro3
ICadmio 5 pefi Cd -
Calcio me/l Ca -
Carhone Orgéinico Totel - mefiC — -
Ciznatos 50 HgflCN
Cloreto 250 mg/l Cl
Clorito 0,7 mg/lcloz
Clorate 0,7 g/l CIO3
IChumbo 10,0 g/l Pl
Cobre 2 mg/l Cu
|Crdmio 50 pe/lcr
1,2-Dicloraatanc E] g/l
Dureza Total - mg/l CaCO3 -
Ferro 200 pg/) Fe
Fluoreto 15 ma/tF
J(HAP): 0,1 ng/fl -
IBenzo(b)ﬁuara nteno — nafl —
IBenzo[k)ﬂuorameno — nafl —
|Benzo(ghi)perilena — pe/l -
Indenc(1,2,3-cd)pireno — Mt =
Magnésto me/l Mg
Manganés 50,0 g/l Mn -
Nitrato 50 mg/l NG3 - =
Nitrito 0.5 mg/l NO2 -
Mercurio 1 1e/i Hg =
Niquel 20 ng/1Ni -
|Oxidabilidade 5 mgfl 02 R
Pesticidas Totais 0,5 pg/t
Selénio 10 g/l se
Sadio 200 mg/l Na
|Sulfato 250 mg/1504
Tetraclaroeteno e Triclorpeteno: 10 g/l
Tetracloroeteno -— pefl -
Triclaroatenc —- pg/l - =
Trihalometanos - total (THM): 0_80 {ponta deentreg pefl
iCloroférmic = pg/l - e
|Bromoférmio = weft = — =
Bromodiclaremetano - e/ 5 - N
Dibromoclorometanc - ng/l - . R
Dose Indicativa Total 0,1 msy .
Alfa-total 0,10 [Nivel de Alerta) Ba/l -
|B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l -
Radzo 500 Bq/l

|Calsas:

Medidas corretivas:

1 - Procedeu-se 4 limpeza e desinfecdo da captagio.

Informagdo complementar relativa & averiguaciio das situagées de incumprimente dos VP:

1 - Incumprimento de pardmetros microblolégicos {Bactérias Coliformese E. Coli): estd associado a uma falha pontual do sistema de desinfegio,

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
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Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanério de Malhap&o de Cima - Mosterinho - 32 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decrete Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua {PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

P e Valor Paramétrico . Valares obitidos N2 Andfises | % Cumprimento do WIS (GEE ) - ::m
¥ Minimo Maximo BRI i Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Cali 0 N/160mI 1 1 0% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes a N/100m] 7 7 1 0% 1 1 100%
Desinfectante residual = mg CI2/L <0,05 <0,05 — - 1 1 100%
iCheiro a 25 2C 3 Fator de diluitdo -
[sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo -
pH 26,5 e <8,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 H5/cm, 2 20 °C -
Cor 20 mg PtCo/L -
ITurvacio 4 UNT -
Enterococos fecais 0 N/100m1
Numero de coldnias a 22 2C sf alter. anormat Nfmla 228C — =
MNimero de colénias a 36 °C s/ alter. ancrmal N/mla 369C o -
IClostridium perfringens 0,0 N/300 ml
Aluminio 200 ug/LAI
lAmonic Q0,5 me/l NHA -
Antimanio 5,000 pefl sk
Arsénio 10,0 ngfl As
IBenzeno 1 M/}
IBenzota)pl‘reno 0,0 pef
IBuru 1 mg/l B
|Bromato 10 pg/l Bro3
Cadmio 5 pgflcd
Cilcio - mg/l Ca —
Carbono Orgénico Total = mg/iC —
ICianetos 50 pefi CN
Cloreto 250 mg/1Cl
IClarita 0,7 meg/l €02 -
|Clorato 0,7 me/l CIC3
[Chumbo 10,0 pe/l Po
Cobre 2 mg/l Cu =
Crémio 50 pg/1cr
1,2-Cicloroetano 3 vgfi
Dureza Total —— megfl CaCco3 -
Ferre 200 pg/l Fe -
Fluorete 15 me/fIF
{HAP): 0,1 e/l
IBenze(b}flucrantenc — edl _ R
Benzofk]flvoranteno - nefl - - -
Benzoighi}perilenc - nefl — -
Indeno{1,2,3-cd)pirenc = uefl - = =
Magnésic — mg/l Mg - -
Manganés 50,0 Hg/I Mn
INitrato 50 mg/I NO3
Nitrito 0,5 mg/INO2
Mercurio 1 vg/I Hg
INiquel 20 pe/l Ni
Oxidabilidade 5 mgf1 02
Pesticidas Totais 0,5 4] =
Selénio 10 pe/fl Se =
sédio 200 mg/I Na _
Sulfato 250 mg/1504 = -
Tetracleroetena e Tricloroeteno: 10 1g/l B
Tetracloroetena - re/l o o
Tricloroeteno - nefl - = =
Trihalometanes - total {THM): {_80 {ponto deentreg pefl - -
Cloraférmio - nefl - -
|Bromoférmic — ngfl —
|Bromediclerometano — pefl —
Dibremocloremetano - g/l —
Dose Indicativa Total 0,1 msy
|Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) By/l -
|B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) By/l
Iradz0 500 Bg/l

Causas:

Medidas carretivas:

1 - Procedeu-se a limpeza e desinfec¥o da captagdo.

Informagic complementar relativa 4 averiguagdo das situages de incumprimento dos VP:

1 - incumprimento de pardmetros microbiclégices (Bactérias Celiformese E. Coli}: estd associade a uma falha pontual do sistema de desinfecdo.

Data da publicitagae: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consume Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Malhapao de Baixo - Mosteirinho - 32 Trimestre 2021

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Parametra {unidades) Valor Paramétrico . Valores obtidos N.2 A.né!ises % Cumprimente do N.0 Andlises (PCOA) An:!?ses
(¥F] Minimo Maximo R Vi dad; Realizad; Nzad
lEscherichia Coli ] N/100ml o [} Q 100% 1 1 100%
lBactérias Coliformes i} N/100m| 0 a 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual = mg CI2/L 0,65 0,65 — - 1 1 100%
iCheire a 25 2C 3 Fator de diluigSo -
|Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigio -
ioH 26,5295 E. Sorensen
Condutividade 2500 uS/fom, 220 °C
iCor 20 mg PtCo/L
Turvacio L UNT
Enterocecos fecais o N/100ml
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/mla 222C —
MNiimero de colénias a 36 2C s/ alter. anormat N/mf a 362C - —
Clostridium perfringens 0,0 N/100 mi -
Aluminio 200 pa/LAl
Amenio 0,5 mg/l NH4
lAntiménio 5,000 ug/l sh -
lArsénio 10,0 pefl As
IBenzenn 1 ne/i
[Benzu(a}pireno 0,0 we/l
[Boro 1 mafl B
[Bromata 10 pefl Bre3
Cadmio s pg/l cd
Calcio — mg/l Ca ==
Carbene Organico Total — mg/fl € —
Cianetos 50 pefl CN -
Cloreto 250 mg/l Cl
Clorito 0,7 mg/1 CIo2
Clorato 0,7 mg/1 €103
Chumbao 10,0 pe/l Pb B
iCabre 2 mg/l Cu -
Crémio 50 pg/l Cr
1,2-Dicloroetanc 3 pe/dl = -
Dureza Total - mg/l Caco3 - —
Ferro 200 nefl Fe -
Fluoreto 1,5 mg/IF -
(HAP): 0,1 ne/t -
|Berze(b)fluoranterce = g/l - . _ -
Benzo{k}fluoranteno - wedl - _
|Benzo{ghi)perileno - agfl —
Indeno(1,2,3-cd)pireno - redl —
IMagnésio = mg/l Mg - —_ -
Manganés 50,0 ug/) Mn -
Nitrato 50 mg/l NO3
Nitrito a5 mg/l NO2
Mercirio 1 pefl Hg
Niquel 0 ug/INi
Oxidabilidade 5 mg/1 02
idas Totais 0,5 ne/l -
Selénio 10 ngll Se -
[sadio 200 me/l Na -
sulfato 250 mg/1504
Tetracloraeteno e Triclorceteno: 10 pedl
Tetracloroeteno — ne/l - - -
Tricloroeteno — pefl —_ -
| Trihalometanos - total (THM): 0_80 (pento deentreg | pesl
Cloreférmio — ngf! — -
Bremefdrmic = ngti =
|Bromodiclorometana — nefl _
Dibromaclorometana — ng/l =
Dose Indicativa Totat 0,1 mSv
|Alfa-total 0,10 [Mivel de Alerta) Bg/l - - -
{R-Total 1.0{Nivel de Alerta) Boy/l = — =
Raddo 500 Ba/l -

Infermacgso compl relativa a

do das situacdes de incurmpriments dos YP:

incumprimenta na Zona de Abastecimentc deste Fontandric,

N3o foi detectada nenhuma situagio de

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

Municipio de Tondela - Zena de Abastecimento: Fontanario de Mosteirinho - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fortandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA} aprovade pela autoridade competente (ERSAR}.

Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico T ivalote: obidos N2 A-nilisas % Cumprimenta do N2 Anslses (BoQA] Ané,l‘ises
[F Minimo Miximo supericres VP vP Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichia Coli [ N/100ml! o c 0 100% 1 1 200%
Bactérias Coliformes 0 N/100m! o 0 o 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - e cI2/L 4,0 4,0 —_ — 1 1 100%
|Cheiro a 25 8C 3 Fator de diluicio -
§Sabora 25 9C 3 Fator de diluigiio -
pH 26,5e59,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 psjem, a 20°C -
Cor 20 mg PtCo/L =
Turvaglo 4 UNT -
|Enterococos fecais a N/200ml =
Nomere de ¢oldniasa 22 2C s/ alter. anormal N/mla 222C - = — - -
Ndmero de colonias 2 36 2C s/ alter. anormal N/mla 362C - — - -
Clostridiumn perfringens 0,0 N/100 ml -
Aluminio 200 rg/L Al -
Amdnio 0,5 mg/l NH4 -
Antimdnio 5,000 pg/l Sb -
Arsénio 10,0 ue/l As - -
lBenzenn 1 pef)
IBenm(aJPireno 0,0 g/t i
[Bore 1 mg/I 8 - |
|Bromete 10 12/ Er03
|Cadmio 5 ngflcd
|Célcio — me/l Ca H - = - -
Carbono Orgénico Total - mg/lC — - -
Cianetos 50 pg/I<N
Cloreto 250 mg/1Cl =
Clorite 07 mg/f1<ia2
Clorato 0,7 mg/1 €103
Chumbo 10,0 1/| Pb
Cobre 2 mg/l Cu
Crémio 50 uefl Cr
1,2-Diclercetaneg 3 we/l -
Dureza Total — mg/1Caco3 — -
Ferro 200 ug/! Fe
Fluoreto 1,5 mg/l F
(HAP); 0,1 pgf)
Benzo(b)fluoranteno = ug/l —
|Benzo{k)fluorantenc — g/l =
|Benzo(ghi)perilenc - -4 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — ugfl a —
Magnésio — mg/I Mg - _ | -
Manganés 50,0 e/l Mn I
Nirato 50 mg/l NO3
Nitrito 05 mg/l NO2 = X
|Mercdrio 1 Lefl He -
Niguel 20 pe/I Ni =
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - -
Pesticidas Totais 0,5 -7}
Selénio 10 v/l Se
|sadio 200 mg/i Na
Sulfato 250 mg/l 304
Tetracloroeteno e Triclorosteno: 10 ne/l -
Tetraclorosteno - pe/l —
Tricloreeteno - pg/l . - —
Trihalometanos - total (THM): 0_20 {(ponio deentreg ug/l ~ =
Clorcfarmio = ugf) —
lBramoférml‘o —_ pg —
|Bromodicloremetano — g/l - o —
Dibromoclorometane - e/l - —
Dose Indicativa Tatal 0,1 msv
|Atfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bay/l =
|B-Total 1,0 {Nivel de Alarta) Bg/i = =
Radiio 500 B/l

Informagic complementar relativa 3 averiguacio das situagBes de incumpriments dos VP:
de incumprimento na Zona de Abastecimento desta Fontandrio.

N3o foi detectada nenhuma situacfic

]!_Data da publicitagio: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Castélo - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes
definidas no Decreto Lein.2 152/2017, de 7 dezembro, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro (unidades) Valor Pararmétrico Unidades e N.# A.nillsas % Cumptimento do LESHIZAER) An:im
) Minimo Mixime lueno it Ve Agentladas Reafizadas Realizadas

IEschen‘chia Coli 0 K/100m| 1} 1] o 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/10Cml 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfectante residual g mg Cl2/L 0,70 0,70 - — 1 1 100%
[Cheiro a 252C 3 fFator de diluigio - -

Sabora 25 8C 3 Fator de diluigdo -

pH 26,5 e 59,5 E. Serensen -

Condutividade 2500 Msfem, a Z20°C -

Cor 20 mg PtCofL -

Turvagdo 4 UNT -

|Enterococos fecais 0 N/100ml = =

Nomere de colénias a 22 2C s/ alter. ancrmal N/mla22eC - —_

Nimere de colénias a 36 2C s/ alter, anormal N/ml a 362C - —

Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml =

Aluminio 200 pg/L Al -

Aménio 0,5 mg/l NHA .

Antiménio 5,000 ug/15h -

Arsénio 10,0 ng/l As =
|Benzena 1 P-4 -
IBenzo(a)pireno 0,0 ngfi = =
IBaro i mg/l B
|sromztc 1o ue/l Bro3

Cadmio 5 ng/) e -

Célcio - mg/l Ca -

Carbono Orgénico Total — mgflC —

Cianetos 50 ug/l CN -

Cloreto 250 mgfl €l - R

[Clorite 0,7 mg/l Clo2 -

Clorate 0,7 mg/l Clo3 -

Chumbo 10,0 Mgl Pb # -

iCobre 2 mg/1Cu -

Crémio 50 pgfl cr -

1,2-Dicloroetanc 3 il H -

Dureza Total — mg/l CaC03 & - — - -
Ferro 200 Hg/I Fe

Fluoreto 1,5 mg/IF -

(HAP): 0,1 g/l
|Benzu(b)ﬂunmntenn — ne/l — N
IBenzo(k)ﬂuorameno — ug/l — -
|Benzo[ghi]perileno — P/l — -
indeno(1,2,3-cd)pireno — uefl = N
Magnésio — mg/l Mg = 3 - _
|Manganés 50,0 pg/l Mn

Nitrato 50 mg/INO3

Nitrita 0.5 g/t NO2

Mercirio 1 pg/i Hg

Niguel 20 pe/l Ni =

Oxidabilidade 5 mgfi 02 - :
|Pesticidas Totais 05 pesl
[setenio 10 1/l se

Sodio 200 mg/l Na - .

Sulfato 250 mg/| S04 - B

[Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 pefl -

ITetracloroetens — pe/l - - —_ - -
Tricloroeteno - pgfl - —_ - .
Trihalometanos - total (THM): 1180 {ponto deentreg| pgfl

Cloraférmio —_ ug/fl —_ . -
|Brumoft')rmio — g/ — - -
IBromodiclorometanc p— net e -

Dibromoclorometano — pgfl —

Dose Indicativa Total 0,1 msv -

Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bgfl - - —_ ol s
|B~Tcta| 1,0 {Nivel de Alarta) Ba/l -— -
IRadéo 500 Bg/l

Infarmacdo complementar relativa 4 averiguagSo das situagSes de incurnprimento dos VP:

de incumprimentec na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

N3o foi detectada nenhuma situagae

Data da publicitagie: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanaric de Almofala - 32 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em confarmidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico Valores obtidas N.2 Andlises | % Cumprimento do B =[BT N
Pardmetro {unidades) v Unidad _— superiores VP o Andlises
nimo Miximo Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Colf 0 N/100mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 1] N/100m| 3 3 i 0% 1 1 100%
Desinfectante residual me Ci2/L 0,10 0,10 — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio
Sabor a 25 9C 3 Fator de diluigio
pH =6,5e 9,5 E. Sarensen - -
iCondutividade 2500 uSfem, a 20°C
Cor 20 mg PtCo/L
ITurvagdo 4 UNT
Enterococos fecals 0 N/100ml
Nimero de colénias a 22 2C s/ alter. ancrmal Nfmla 22°C —
Miitnera de colénlas a 36 2C s/ alter. anarmal N/mla 36°C -
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml
Aluminic 200 pesL Al
AmGhio Q0,5 mg/l NH4
[Antimdnio 5,000 ng/l sh
IArsénio 10,0 pefl As
|Benzenc 1 g/l
iBenm(a}pirena 0,0 pefl
lElnro 1 mgflB
leromato 10 g/l Bro3 -
Cadmic 5 wgflcd - -
Calcio — mgflCa - ==
Carbone Organico Total . mg/lC - ==
Cianetos 50 He/ICN - -
Cloreto 250 mg/1Cl -
Clorito 07 mg/l Cl02 -
Ciorato 0,7 mg/l Clo3 -
|Chumbo 10,0 ug/iPb -
Cobre 2 mg/l Cu -
Créomio 50 ng/l Cr -
1,2-Dicloroetanc 3 ugfl -
Dureza Tota! - mg/l CaCO3 - - -
Ferro 20 we/l Fe
Fluoreto 1,5 me/fl F
JHAP): 0,1 el
IBenzu(b]ﬂuoranleno — nefl -
|Benzoik)fluoranteno = ngft —
Benzolghi)periteno - pefl .
Indenc(1,2,3-cd)pireno - g/l ..
Magnésfo - mg/l Mg B - -
Manganés 50,0 1/ Mn -
Nitrato 50 mg/I ND3
Nitrito 0,5 meg/IND2
IMercirio 1 ng/l Hg
Niguel 20 e/l Ni
|Cxidabilidade 5 mg/l 02 -
Pesticidas Totais 05 pe/l =
Iselénio 10 ug/l Se -
sodio 200 me/) Na -
Sulfata 250 meg/! 504 -
Tetracioroetenao e Tricloreetenc: 10 pefl -
Tetracloroeteno - pgfl - - -
Tricloroeteno - pg/l - = —— -
Trihalometanos - total (THM): |_80 {ponto deentreg. pef) -
ICloroférmio = ug/! -
|8romoférmio — ngf! —
Bromodiclorometanc - nedl o
Dibromeclorometano =— ngdl - =
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bq/l
N-Total 1,0 {Nivel de Alerta) B/l o
RadZo 500 Bafl
InfarmagZo camplementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VF:
ICausas:
1 - Incumprimenta do pardmetro microbiolégico (Bactérias Coliformes): estd associzdo a uma falha pontual do sistema de desinfegiio.
[Medidas corretivas:
1 - Pracedeu-se a limpeza e desinfeco da captagdo.
Data da publicitagdn: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fonte ds Amores - Teixo -32 Trimestre 2021

i

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com ¢ Decreto-Lef n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracBes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segunde o Programa de Controla da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro (unidades} zorEsranatics Unidades Slorge ohedos L3 A'nélises AL R = L An:ises
v Minima Miximo Seearmal B e Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichia Coli [+ N/160m| a 0 [s) 100% 1 1 100%
{Bactrias Coliformes ] N/100ml 0 o o 100% 1 1 160%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0,52 0,52 — — 3 1 100%
Cheiroa 25 eC 3 Fator de diluigdo
Ssbora 25 2C 3 Fator de diluige
pH z26,5e9,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 uSfem,a20°C -
Cor 20 mg PtCo/L -
Turvacdo 4 UNT - -
|Enterococos fecais 0 N/100ml = =
Namero de colénias a 22 #C s/ alter. anormal N/mla22:C - - —_ a -
MNumero de colénias a 36 ¢C sf alter. anormal N/fmla36eC - - — -
Clostridium perfringens 0,0 M/100 mt - -
IAluminio 200 ug/L Al = -
Aménic 0,5 mg/INH4 - -
Antimonio 5,000 ug/Ish .
Arsénic 10,0 wgfl As - -
|Benzeno 1 ue/l
IBenzota)pireno 0,0 ng/fl
IBoro 1 me/l B L -
|eromato 10 pe/fl Broz
Cadmio 5 pg/l cd
Célcio — mg/l Ca - = — H -
[Carbono Orgénico Total - me/lC —
Cianetas 50 pg/ICN
Cloreto 250 mg/fl Cl -
Clorito 0,7 mg/l Clo2
Clorato 0,7 mg/i CI03
Chumbo 10,0 well Ph &
Cobre 2 mg/l Cu -
Crémio 50 peffcr
1,2-Diclorostano 3 He/l -
Dureza Total - mgfi Caco3 - — -
Ferro 200 pe/! Fe
Fluoreto 1,5 mg/l F
{HAP): 0,1 uell -
|Benzo(b]fluoranteno — pe/l = = -
IBenzo(k)quomntenn - vg/! - —
IBenzo{ghilperileno - g/l - -
Ilndeno(l,z,a-cd)pirenu - ughi = — -
IMagnésiD — mg/l Mg - . X
|Manganés 50,0 v/l Mn -
Nitrato 50 mg/t NO3
Nitrito 05 mg/l ND2 i )
Merciric 1 pg/l Hg
Niguel 20 p/INi
Oxidabilidade 5 mg/t 02 L
Pasticidas Totais 05 we/t
|selénio 10 pefl Se
Sodio 200 mg/t Na
|5ulfato 250 mg/l SC4
I‘I’etm:loroeteno e Tricloroeteno: 10 we/l
ITetra cloroeteno - pe/l — -
ricloroetenc — pe/l — -
ITrihalometanos - total (THM): l0_80 [pento deentreg| ug/l
|ICloraférmio — vg/l e -
|Bremoférmio — refl — -
|Bromodiclorometano = veft = -
Dibromaclorometanc - uefl — -
Dose Indicativa Tetal 0,1 mSy
Alfa-total 0,10 [Nive! de Alerta) Bg/) = .
|B—Tuta| 1,0 (Nivel de Alerta) Bg/i - — - =
IRadso 500 Ba/i -

Informag3o complementar relativa i averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP:
[da incumprimenta na Zona de Abastecimanto deste Fentandria.

Nio foi detectada nenhuma situagdo

Data da publicitagio: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Abdboda - 32 Trimestre 2021

Divulgag#o dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Par&meatro (unidades) alor Faamstice Unidades yeloree e WEETTIESy, | AT e el An:l‘lses
s Minima Miaxima ST e Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichia Coli Q N/130mi 0 0 1] 100% 1 1 100%
|Bactérias Cofiformes a N/100mI 0 0 V] 100% 1 1 100%
Desinfectante residual = mg Cl2/L 0,54 0,64 = — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilui¢io -
Sabor a 25 ¢C 3 Fater de dilui¢se -
pH =6,5e<9,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 pSfem, a20°C
or 20 mg PiCe/L
Turvacdo 4 UNT -
Enterococos fecals 0 N/200m|
MNimera de coldnias a 22 2C s/ alter. anorma! N/mla 22eC — -
Numero de coldnfas a 36 2C s/ alter. anormal Nfml a 368C — =
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml
Aluminio 200 pa/LAl
JAmdnio 05 mg/l NH4
lAntimdnio 5,000 pgfl Sh
Arsénio 10,0 e/ As
|Benzenc 1 pg/l
IBenzn( ajpireno 0,0 pgll
IEorc 1 mg/l 8
|Bremato 10 g/l BrO3
Cadmic 5 pefl cd
Calcio — mg/fl Ca —
iCarbono Orgénico Tatal — mg/l C == -
ICianetos 50 pe/lCN
IClareta 250 mefi Cl
|Clorito 0,7 mgfl €102
|Clorata a,7 mg/) Clo3
Chumbo 10,0 pg/l Pb
Cobre 2 mg/l Cu
Crémio 50 peflcr
1,2-Dicloroetano 3 pefl
Dureza Total — mgfl CaC03 Ed
Ferro 200 pafl Fe
Fluoreto 15 mgfl F
{HAP): 6,1 pe/fl
|Benzo[h)fluoramenn . nefl —
IBenzo[ kiluaranteno — pefi —
|Benzoighitperileno -— ne/t —
Indeno{1,2,3-cd)pirenc — pedl —
Magnésia — me/l Mg _
Manganés 50,0 ugfl Mn
Nitrate 50 mg/INC3
Nitrito a5 me/I NC2 -
Merctria 1 1a/l He -
Niquel 20 el Ni =
[Oxidabilidade ] mg/l 02
Pesticidas Totais 05 pefl
Selénio 1o pg/l Se =
sadio 200 mg/I Na
|5utfato 250 mg/1504
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pefdl
Tetracloroeteno - pefl —
Triclorceteno — re/l _
Trihalometanos - total (THM): G_B0 {ponto deentreg pedl =
Cloraférmio — pgf! —
|Bremoférmio s pefl =
Sromediclorometano — ngfl = S —
Dibromaclorometano — g/l —
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
Ifa-total 0,10 {Nivel de Alerta} B/l —
{R-Total 1,0 {Nivel de Alerts) Ba/l - = —. =
Radso 500 Bq/) -

Infermagdo complementar relativa a averiguagdo das sitvagdes de Incumprimento das VP:
incumprimento na Zona de Abastecimente deste Fomtangrio.

Nio foi detectada nenhuma sitvagiio de

Data da publicitacio: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Bragal - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resuitados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

Pardmetrc (unidades) Valor Pa_mmétricn Unidades Valores obtidos N.2 A-nélises % Cumpriments do NS liss Rt Ané,l‘ises
Ll Minimo Maxima ENpRTEkBE e vp Agendadas Realizadas Realizadas
{Escherichia Cali 0 N/100ml s} s} i} 100% 1 1 100%
IBactérias Coliformes Q N/1c0ml ) Q [} 100% 1 1 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 1,3 1,3 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio
|sabora 25 eC 3 Fator de diluigo
pH 26,5 e 59,5 E. Soransen - N
|Condutividade 2500 uSfem, a20°C
Cor 20 mg PtCofL
Turvagdo 4 UNT - .
Enterccocos fecais [¢] N/200ml 5 &
Numere de coldnias a 22 2C s/ alter. anormal N/mlaz22eC =
Numers de cokinias s 36 2C s{ alter. anormal N/mla 388C — =
[Clestridium perfringens 0,0 N/100 ! a
Aluminio 200 Hg/L Al =
Amdnio 0,5 mg/I NH4 -
Antimonic 5,000 1gfl sh =
Arsénio 10,0 He/l As =
Benzeno 1 vel) -
IBenzo(a)pirena 0,0 HEf <
[Bcro 1 me/l B -
|Bromate 10 pefl Broa -
Cadmio 5 pe/l Ca -
Célcio — mg/l Ca - - — -
Carbono Organico Total — mg/l C *-* -
Cianetos S0 Heg/i CN
Clorete 250 mg/1<l -
Clorito 0,7 mg/fl ClI02 -
Clorato 0,7 mg/l Clo3
{Chumbo 10,0 V&f1Ph -
Cobre 2 mg/I Cu -
Cradmio 50 pefl Cr -
1,2-Dicloroetano 3 Vgl -
Dureza Total — mg/l CaCO3 — -
Ferro 200 pe/l Fe
Fluoreta 15 mg/IF -
[HAP): 01 wefl a
lBenzo(b]ﬂuomnteno = g/l = -
IBenzotk)ﬂuomntena — ug/l —_ _
|Benzo(ghi)perileno — pe/l - — -
Indenc(1,2,3-cd)pirenc - g/l = — .
Magnésio - mg/l Mg - N —
Manganés 50,0 ng/l Mn -
Nitrato 50 mg/I ND3 -
Nitrite 05 mg/i NO2 = =
Merciirie 1 ve/l Heg -
Niguel 20 pefl Ni
Oxidabilidade 5. mg/l 02 = i
Pesticidas Tatais 0,5 wefl -
Selénio 10 pg/l Se
|Sodio 200 mg/l Na = -
Suifato 250 mg/1 504 £
Tetraclereeteno e Tricloroetena: 10 pefl
Tetracloroeteno — pefl - -
Tricloroatana — pg/l & . —
Trihalometanos - tatal {THM): 10_80 {ponto deentreg: pe/l
Cloroférmio — ugf m—
|Bromoférmio — gf) . - — s
|Bromediclorometano — e . B _
Dibromoclorometana - wefl —
Dose Indicativa Total 0,1 msv
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Ba/l - = =
B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l - - =
Radio 500 Bg/l
Informagdo complementar relativa & averiguacdo das situagSes de incumprimente dos VP: N3o foi detectada nenhuma situagdc
de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.
JData da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Belazeima - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.@ 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controfo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parametro (unidades| Valor Paramétrico Unidad e il NE A.néli‘ses % Cumprimento do W Toafeay) An:l‘ises
S Minime Mixime e Vi Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml ] 1] o 100% 1 1 1005
|Bactérias Coliformes 0 N/100ml >100 >100 1 0% 1 1 10086
Desinfectante residual - mg CIZ/L <0,05 <0,05 = = 1 1 1005
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigSo - -
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigZo -
pH 26,5 e 5,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 HSfcm, a 20 °C
Car 20 mg PtCo/L =
fTurvacio 4 UNT -
Enterocacos fecals V] N/100m!
Nimera de coldnias a 22 2C sf alter. anormal Nfmla 22oC = _
NOmero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal Nfml a 36eC —
pClostridium perfringens 0,0 N/100 ml
{Aluminio 200 ug/L Al
Aménic 0,5 me/l NHA
Antimdnio 5,000 ng/lsh
Arsénio 10,0 ngfl As
|Benzeno 1 ng/l
IBenzo(a}pireno 9,0 pgfl
IBoro 1 mgfl B -
|Bromato 10 g/l Bro3
ICadmic 5 pgflcd
Calcio - g/l Ca
ICarbone Orgénice Total — mg/lC —
Cianetos 50 pefl CN
Cloreto 250 mg/lCl
Clorite c,7 mefl Cloz
Clorate 0,7 mg/l €103
Chumbo 10,6 wg/i Pb
Cobre 2 mg/l Cu
ICrémia 50 pgflcr
1,2-Dicloroetano 3 wa/l
Dureza Total - mg/fl CaCO3 -
Ferro 200 wa/fiFe
Fluoreto 1,5 me/!F
{{HAP): 0,1 ue/l
[Benzo(b]f!uoranteno — g/l = —
I_Benzo(k)ﬂuoranteno = ng/l 8 -
|Benzo(ghi)periieno --- nef) - =
Indeno{1,2,3-cd)pireno -—- ngf) e = =
Magnésfo — mefl Mg
Manganés 50,0 ugfl Mn
Nitrato 50 me/I NO3
Nitrito 0,5 mg/) NO2
Mercario 1 e/l He
Niquel 20 pefl Ni
Oxidabilidade 5 mg/l 02
Pesticidas Totais 5 e/l
Selénio 10 vefl se
[sedic 200 me/l Na
lsulfato 250 mgfl S04
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno; 10 g/l
etracloroetens - pe/l T
ricloroetano - pe/l —
ITrihalometanos - total (THM): l0_80 (ponto deentregy ng/l
|Cloroférmio = ug/fl =
lBromnférmio — ng/l .
|Bromadiclerametano — ngfl =
Dibromoclorometano = g/l -
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
|Affa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bagfi
|B-Total 1,0 {Nivel de Alerta} Bg/l -
IRaddo 500 Ba/l
Informacio complementar relativa a averiguagho das situagdies de incumprimenie dos VP:
iCausast
1 - Incumprimente do pardmetre microbiolégico {Bactérias Coliformes): esta associado a uma falha pontual do sistema de desinfago.
Medidas corretivas:
1 - Procedeu-se 4 limpeza e desinfecdo da captacdo.
Data da publicitagdor 15/12/2021
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Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Caselho - S0 Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/201%, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela autoridade competente {ERSAR).

Parsmetra (unidades) Valcr Paramétrica Unidades e citc N.& .ﬁfnélises % Cumprimento do flgnabsa (ReRA] An:lilsus
¥ Minimo Méximo stperiores VP VP Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coll a N/100ml 0 o 0 100% 1 100%
|Bactérias Colifarmes Q Nf100ml o 0 o 100 1 ZE 100%
Desinfectante residual — mg CIZ/L »4,0 »4,0 =S — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo -
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigio
pH 263es55 E. Sorensen - -
iCondutividade 2500 HS/em, a20°C -
Cor 20 mg PtCo/L -
Turvagdo 4 UNT -
|Enterococos fecais 0 N/100mI -
MNimero de calénias a 22 2C s/ alter, anormal N/mla222C == =
Namero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml 2 362C — =
Clostridium petfringens 0,0 N/100 ml
laluminio 200 pe/LAl
Amdnio 0,5 mg/t NH2
Antimdnic 5,000 M/l Sh -
Arsénia 10,0 pe/l As =
|Benzeno 1 %] =
[Benzc(a)pireno 0,0 ugst -
IBom 1 mg/l B =
IBromato 10 1g/! Bro3
cadmio 5 pg/l1cd
iCalcic — mg/l Ca - - — = -
[Carbono Qrganico Total - me/l1 € e - -
Cianetos 50 pg/l CN
Cloreta 250 mg/f1 €l s
Clorito 0,7 mg/l CIOZ
|clorata 0,7 mg/I Clo3
Chumbe 10,0 wefl Ph =
Cabre 2 mg/1Cu -
Crimio 50 pefl cr -
1,2-Dicloroetane 3 vg/l - -
Dureza Total — g/l CaC03 - — -
Ferro 200 ug/l Fe
Fluorato 1,5 mg/IF -
{HAP): 0.1 %4 - -
|Benza(b}ﬂuoranteno — ugs - —
IBenzn(k]ﬂuorantenn = nett - —
IBenzolghi)perileno —_ Pl - —_—
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — uefl - —
Magnésio = mg/l Mg = —
Manganés 50,0 g/l Mn =
Nitrato 50 mg/l NC3 -
Nitrito 0,5 mg/ING2 = =
Mercirio 1 vellHg N
Miquel 20 g/ Nt
Oxidabilidade 5 mg/l 02 =
Pesticidas Totals 0,5 weA -
lSeIénio 10 pe/l Se -
{s6dio 200 mg/l Na B
|Sulfato 250 mg/1504
ITetracloreeteno e Trictoroeteno: 10 pell
ITatracloroeteno — pefl -
Tricloroeteno - Hefl - —_ = -
Trihalometanos - total (THM): 0_80 {ponta deentreg| wg/l -
Cloroférmio — ugf! = —
|Bromoférmio — ug/l - — -
IBromediclorometano — ug/sl - — .
Dibromaclorometanc - ug/i P
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alertz) Bg/i . —
||3-Tota| 1,0 (Nive! de Alerta) Ba/l - -
|Radsc 500 Bg/l

Informagdo complementar relativa a averiguacdc das situagdas de incumpriments dos VP:
de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Nio fol detectada nenhuma situagdo

Data da publicitago: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Daires - 32 Trimestre 2021

DivulgagSo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanrios, em conformidade ¢om o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragies
definidas no Decreto Lei 5.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controko da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

P Valor Paramitrico e LT B N Andlises | % Cumprimenta do N.2 Anflises (PCOA) A":I"m
ey Minimo MERme superiores VP VP Acendad, zad .
Escherichia Coli 1} CTRTE a ] 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes o Hif il a o 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - L Loyl afl g EOIT — — 1 1 1005
iCheiroa 25 9C 3 Sgna g Utlegde -
Sabor & 25 2C 3 Waboe g @bl
pH E Sarmimeen
ICendutividade I e T
Car m =y MCBAL
Tirsagln 4 UKT
Lrtimsunr e cw [] WoHEEn!
i rfenea dp entlindor @ 20 & & WET. warTal Wimis 3T - -— - =
i treera did crldedien w 36 8 o wher, wrmrral Wi w = = =
Cusnidiess prhinges 0,0 W0 v
[Lhimbtin 200 apl & -
|Aménio 05 g Wi =
{Antimanio 5,000 TR =
Arsénio 10,0 ] A
|Benzenc 1 gl
Benzo(alpireno 0,0 Bl
Boro 1 il W
Bromato 10 [T e
Cadmic 5 wlCd
Cdlcio — wgiCa =
Carbono Orgénico Tatal — mp L — .
Clanetos 50 w1 1
iCloreto 250 LAkl
iClorite 0,7 mpl| G
Clorato 07 gl CIE3
iChumbo 10,9 k]
Cobre 2 matlEu
Cramio 50 mhh
1,2-Diclerostana 3 ¥
Dureza Total - gl C-:E'I -— -
Farro 200 glne
Fluoreta 1,5 gl b
[HAP): 0,1 [
|Benzo(b)lucraniena — [, —
Benzo(k)flueranteno - (o) —
|Benzo(ghijperileno — PRt —
lIndena(1,2,3-cd)pireno - el —
Magnésio . =0 b -
Manganés 50,0 WS MT
Nitrate 50 NG
Nitrito 0,5 s el
Mercdrio 1 [TTURI
Niquel 20 e 4
Dxidabilidade 5 myfl 23
Pesticidas Totais 05 gl
Selénio i0 it Ew
sodio 200 gl Wi
Sulfate 250 [T
Tetracloroetens e Tricloreetena: 10 "
Tetracloroeteno - T —
Tricloroeteno — T —
Trihalometanos - total (THM}: H1_80 {ponto deentrep [ 1)
Cloroféremia ~ " = a
(i} — ‘.l —_—
|eromodiclorometano - (g —
Dibremaclerometana — v —
Dose Indicativa Total B hiEs
Alfa-total TS Tiws! i hlarts| Brt —
[8-Total Lopkid bl | B/l =
Raddo 500 Ba/l |
Informagdo complementar relativa & averiguagdo das sitvagdes de incumprimente dos VP; N3o foi detectada nenhuma situagdo
|de incumprimente na Zona de Abastecimento deste Fontanario.
r te da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zana de Abastecimento: Fontandrio de Dornas - S8o lofo do Monte -32 Trimestre 2021

o

~S T
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Divulgacdo dos resultados de quafidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

Parimatro (unidades) Valor Paramétrico i Vel N.2 Andlises | % Cumprimento do B nanexiErn) An:llses
{VP) Minimo Méximo superiores VP VP Aardad Realizad i, 0

Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 o 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes o N/100ml a 0 0 100% 1 1 100%

Desinfectante residual . mg CI2/L 0,19 0,19 - . 1 1 100%

Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo

Saber a 26 2C 3 Fator de dilufcdo

pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen

Condutividade 2500 pS/em, a 20°C

|Car 20 mg PtCo/L

ITurvacio a UNT

Enterococos fecais 0 N/100ml -

Nimero de colonias a 22 °C s alter. anormal N/ml 2 222C - ) -

Nimero de colonias 2 36 °C s/ alter. anormal N/ml 2 362C = s -
Clostridium perfringens 0,0 N/1G0 ml -

Aluminio 200 He/L Al =

Amdnio 0,5 mg/l NHA -

Antimdnio 5,000 uz/l Sh -

Arsénio 10,0 ue/l As

Benzeno 1 pg/l

Benzela)pireno 0,0 wg/l

Boro 1 mg/| B

Bromato 10 pefl BrO3

|Cadmio 5 g/l Cd

|Calcio — mg/l Ca — a
|Carbona Orgédnico Total = mg/1C —

Cianetos 50 pgfl CN

Cloreta 250 mg/lcl

Clorito 0,7 mg/ €lo2

Clerato 0,7 mg/l €103 =

[Chumbo 10,0 rg/1 Pb

Cobre 2 meg/l Cu

ICromio 50 peficr

1,2-Dicloroetans 3 wafl

Dureza Total - mg/i CaCO3 -

Ferro 200 pg/l Fe

Fluoreto 15 mg/l F

(HAP): 0,1 v/l
lBenzo[h}quoranteno ugfh —
IBenzu(k]ﬂuoranteno ug/l =
I_Benzu(ghi)perileno -— ug/l .
I_Indeno(l,Z,chd)pireno — ue/l -
IMagnésiu = mg/l Mg =
|Manganés 50,0 ve/l Mn

Nitrate 50 g/l NO3 -

Nitrite 05 mg/l NOZ =

Mercirio 1 pefl Hg -

Nigquel 20 pe/) Ni

Oxidabilidade 5 mg/l 02

Pesticidas Totais 0,5 pa/l

[selénic 0 pa/lse B

[ssdio 200 mg/I Nz
[sulfato 250 mg/l 504
|Tetracloroeteno & Tricloroateno: 10 ne/fl
|Tetraclnroeteno = pefl —
!Triclcrceteno - ugfl —
ITrihanmetanos - tatal {THM): JU_80 (ponto deentregy ne/l
ICIoroférmio — nafl - -
I_Bromufc')rmin — nafl = -
|Bromadiclorometano - ng/l -
Dibromocloremetano - vefl -

Dose Indicativa Total 0,1 mSv -

Atfa-total 7 Bq/l - .
|B-7otal 1,0 {Nive} de Alerta) Bq/t - - —
|radze 500 Ba/! - -

Informag3o complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de Incumprimento dos Vp:
de incumprimente na Zona de Abastecimente deste Fontandrio.

Nio foi detectada nenhuma situacio

JDara da publicitagdo: 15/12/2021
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Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario do Furo da Escola - Sdo Jode do Monte - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembrg, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Parsmetro {unidades) Valor Paremétrico N 3lares obzidcs H.e A.nélises % Cumprimenta do N.2 Andlisas (PCOR) An:ius
i) Minimo Maxima S ve Agendadas Realizadas Reailzadas

Escherichia Coli 0 N/100ml Q 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/100ml o] o ] 100% 2 1 1003%.

Desinfactante residual - mg Cl2/L <0,05 <0,05 —_ — 1 1 100%

Cheire a 25 2C 3 Fator de diluigSo

Sabora 25 2C 3 Fator de diluigio -

pH 26,5e59,5 E. Sorensen

Condutividade 2500 HS/emn, a 20°C

Cor 0 mg PiCo/L - -

urvagso 4 UNT -

Enterococos fecais ] N/1e0ml

MNimera de caldnias a 22 8¢ s/ alter. ancrmal N/mla 22¢C - 3 == - =

Ndmero de coténias a 36 8C s/ alter. anormal N/ml a 368C . . —_

Clostridurm perfringens 0,0 N/160 ml

Aluminio 200 pg/Lat

Aménio 05 mg/l NH4 - -

Antimdnio 5,000 g/l sk

Arsénio 10,0 Hg/l As

|Benzeno 1 refl =3

IBenzo(a)pireno 0,0 ugfl
IBoro 1 mg/l B

[Bromate 10 ug/l Bro3 -

Cadmio 5 g/l cd -

Célcio — mgflCa —

Carbano Orgénico Tota! - mgf ¢ - 5
Cianetos 50 pg/l CN

Cloreto 250 mg/1 ¢l

Clorito Q,7 mg/flClc2

Clorate 07 mg/1Clo3 -

IChumbo 10,0 ug/IPb

|Cobre 2 mg/l Cu

Cromlo 50 pgflcr - .

1,2-Dicloroetana 3 wef!

Dureza Tota! - mg/l Caco3 - - -

Farro 200 wefl Fe - -

Fluareto 1,5 mg/i F = =
I(HAP]: 01 vall -
IBenza(b)ﬂunranteno = g/ = — -
IBenzo(k]ﬂuoranteno — g/l = - — -
|Benzo(ghi)perileno —_ pefl - — -

Indeno(1,2,3-cd)pirenc - g/l = = -
Magnésio = = I mg/l Mg - = T -
Manganés 50,0 /) Mn

Nitrato 50 mg/INO3

Nitrito 0,5 mg/INO2

Marcirio 1 He/l Hg

Niquel 20 ug/ Ni -

Oxidabilidade 5 mg/1 02

Pasticidas Totais 0,5 et
[5elénis 10 Hg/l5e =

Sédia 200 mg/l Na

Sulfato 250 mg/f1 304

Tetracloraeteno e Tricloroetenc: 10 va/l =

Tetracloroeteno — Lgfl - = — - =
Tricloroeteno — uefl — - -
Trihafometanos - total (THM): 1_80 (pento deentreg pgfl

Cloreformio — pe/fl - a —_ a =
|Bmmaf6nnio - nedl — -
IBromodiclorometaro = ug/l —

Dibromaclorometano — ugfl - — - -
Dose Indicativa Total 0,1 mSv -

Alfa-total 0,10 [Nvel de Alerta) Bg/! —

R-Total 1,0 (Nfve! de Alerta) Befi — - -
Raddo 500 B/l - -

Informagde complementar relativa & averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP: N&o fol detectada nenhuma
|situacde de incurmnprimente na Zena de Abastecimento deste Fontandrio.

Data da publicitagde: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario do Furo da Feira - S8o Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021

%;

Divulgac#o dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovade pela autoridade competente (ERSAR).

Parsmetra {unidades] Valor Paramétrico -t alorer obikice g A.nélises % Cumprimento do A e et An:llsas
¥ Minimo | Maximo | SuperioresVP P dad Realizadas Realizac
Escherichia Coli o] N/100ml [ 0 0 100% i 1 100%
|Bactérias Colifarmes 0 N/100ml 0 o ] 100% 1 1 100%
IDesinfectanbe rasidual - mg CI2fL <0,05 <0,05 —_ - 1 1 100%
ICheirr.\ a2sed 3 Fator de diluig3o -
|sabora 25 2c 3 Fator de dilvigiio -
pH 26,5e%59,5 E. Sorensen -
Condutividade 2500 pSfcm, a20°C -
Cor 20 mg Ptlo/L -
Turvagdo 4 UNT -
Enterccocos fecais [+] N/100ml -
Ndmero de colénias a 22 5C s/ alter. anormal N/mla 228C - — - i -
Numaro de colénias a 36 8C s/ alter. anormal N/ml a 369C = — - I -
Clostridium perfringens 2,0 N/100 ml -
Aluminio 200 pg/L Al =
IAménio 0,5 me/l NH4 -
Antimsnio 5,000 ug/lsh
Arsénio 10,0 pg/l As
|Benzeno 1 pef) -
1Benzo(a)pireno 0,0 g/t =
lBoro 1 mg/l B
'Erumato 10 Leg/1 BrO3 ¥
Cadmio 5 ugfi cd -
Calcio —_ mg/l Ca = = =
Carbono Qrganice Total — mefl1¢ - — -
Cianetos 50 pe/l CN
ICloreto 250 mg/ICl
IClorito 0,7 mg/l Cloz
Clorste 6,7 mg/1 Clo3 -
Chumbo 10,0 pg/l Pb
Cobre 2 mg/i Cu - -
Cromic L1 pgflcr -
1,2-Dicloroetano 3 pe/l .
Dureza Total - mg/l CaCo3 - - -
Ferro 200 pg/l Fe - =
Flucreto 1,5 mg/IF - =
|HAP): 0,1 g/l -
iﬂenza(b)ﬂuoramenu — Hg/i - -
!Benzo(k]ﬂuomnteno — we/l = - -
|Benzo(ghilperilenc —_ we/l —
{ndeno{1,2,3-cd)pirenc - pefl —
Magnésio - mg/l Mg = —
Manganés 50,0 e/l Mn -
Nitrato 50 mgfl NO3 -
Nitrito 6,5 mg/l NO2
Metrcirio 1 Mg/l Heg
Niquel 20 He/l Ni
Oxldabilidade 5 mg/102
Pesticidas Totais a5 pe/l
|Selénio 1c pe/l Se - <
[secio 200 mg/I Na = -
|sutfazo 250 me/l S04 .
Tetracloroetenc e Tricloroetenc: 10 ug/l =
Tetracloroetenc e negft = - —
Tricleroeteno —_ we/l —
Trihalometanos - total (THM): _BD [ponta deentreg| pe/l
Cloraférmio — nefl - - —
|Bromofarmio - g/l -
IBromadiciarometana = pgfl —_
Dibromoclorometano — ugfl - —
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bg/l =
B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Ba/l =
Raddc 500 Bo/l

Informagdo complementar relativa 3 averiguagZo das situagdes de incumprimento dos VP
de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrie,

Nao foi detectada nenhume situagéo

Data da publicitagdie: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Matadegas - Sdo Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021

Divulgagio dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).

e Valor Paramétrico W pacrosuliided N2 Anglises | | % Cumprimento do LD [y An:“m
Ll Minimo | Maxima | SuPericresVP 7 Agendadas | Realizadas Reallzacss
Tscherichia Coli 0 N/100ml 4] o 100% 1 1 100%
Bactérias Coliformes a N/100ml 0 [i} o 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,60 0,60 —_ — 1 1 100%
Chelro a 25 8C 3 Fator de diluicio .
§Sabora 252C 3 Fator de diluigio =
pH 26,5e59,5 E. Sorensen
Condutividade 2500 HSfem, a 20 °C
Cor 20 mg PtCo/L = =
Turvagio 4 UNT
Enteracocas fecais 1] N/100mI
Numero de coldnias a 22 ¢C s/ alter. anormal N/ml a 222C - - == =
Nimero de colénias a352C s/ alter, anormal Nfml a 362C —
Clostridium perfringens 0,0 N/100 mi
Aluminio 200 ug/L Al -
Aménio 0,5 mg/I NH4
Antimdnio 5,000 e/l sk
Arsénio 10,0 Ha/l As -
|Benzeno 1 ug/l -
'Benzo(a)pireno 0,0 ug/ -
ESoro 1 mg/l B -
|Bramato 10 g/I Bro3 -
Cadmio 5 e/l cd -
ICalcio — mgfi Ca - - —
|Carbono Organico Tatal — mg/lC - .
Cianetos 50 pe/ICN -
Cloreto 250 mg/lcCl
Clarite 0,7 mg/l Cloz =
Clorato 0,7 mg/l Clo3
Chumbo 10,0 ya/I Pb
Cobre 2 mg/l Cu -
Crémio B ugficr =
1,2-Dicloroetana 3 pefl
Dureza Total — mg/l CaCO3 -—
Ferra 200 vg/l Fe
Fluoreto 15 mg/| F
{HAP): 0,1 pg/l -
|Benzo(b)ﬂuoranteno = ve/) = = — I
Iaenzo(k]ﬁuoranteno = g/l & - —
IBenzo(ghi)per\'Ieno - pe/l - —
Indenea{1,2,3-cd)pirenc — pefl = i s 2
Magnésio = mgfl Mg —
Manganés 50,0 pe/l Mn
Nitrato 50 mgfiNO3
Nitrito 0,5 mg/i NO2 =
Mercdric 1 pe/l Hg . .
Niquel 20 Hef Ni
Oxidabilidade 5 mg/i 02
Pesticidas Totais 0,5 pefl
Selénic 10 Hg/l Se -
Sédio 200 mg/l Na -
|sulfate 250 me/l 504 .
Tetracloroeteno & Tricloroetenc: 10 g/l = =
Tetracloroeteno —_— e/l - — - -
Triclcroetena — pe/l - — - -
Trihalometanos - total (THM): L1 80 {ponto deentreg pe/l
Cloroférmio = g/l = - — - .
|Bremeférmio - ug/l —_ - -
IBromed ielerometanc — pg/l - e - =
|pibromoclorametano = sl = - — = =
Dose Indicativa Total 0,1 msv
Alfa-total 8,10 (Nivel de Alerta) Bg/l = = -
R-Total 1,0 {Nivel de Alerta} Bg/l - = e = =
Rad3o 500 Ba/l -
Causas:

Medidas corretivas:

Informacio complemeantar relativa & averiguago das situagdes de ineumprimento dos VP:
1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento esta asscciado s caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da dgua.

1 - N3 foram tamadas medidas por n3o haver risco para a sadde {parecer da AS ou por auséncia de parecer).

]Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario do Souto - Sdo Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {(PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

et 4 Valer Paramétrico e i alores ohlidos N3 Andlises | % Cumprimento do N.2 Andlises {PCQA] M:I'm
il Minimo Méximo S i Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia Coli 0 N/100ml 0 D] 0 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes. 0 N/100ml 0 Q 5] 100% 1 1 100%

Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,28 0,28 — . 1 1 100%
Cheiro a 25 #C 2 Fator de diluigo -

Sabora 25 2C 3 Fator de diluicio -

pH 2E6,5e 585 E. Sorensen -

|Condutividade 2500 WSfem, a 20 °C -

Cor 20 mg PtCo/l - =

Turvagdo 4 UNT -
|Enterccecos fecais 4 N/100ml -

Numeroe de celénias a 22 #C s/ alter. anormal N/mi{ a 229C N —_ = -

Nimero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 362C - — -

Clostridium perfringens a,0 N/100 ml -

lAluminio 200 pafL Al

Aménio 0,5 mg/! NH4

Antimdnio 5,000 pe/l sb

Arsénio 10,0 pg/1 As
lBenzenu 1 Wef) 3
IBenzo(a)pireno 0,0 g/t -
IBoro 1 mg/l B

Bromato 10 Lg/1 Bro3 -

lcadmio 5 pgficd

|Calcio — mg/lCa —_

|Carbono Qrganice Total -— mg/IC —

Cianetos 50 pe/lCN

Cioreto 250 mg/ICt

Clorite 0,7 mg/l Cloz

Clorato 0,7 mg/l CIo3 = -

Chumbo 10,0 pg/l Pb

Cabre 2 mg/t Cu

Crémio 50 peficr

1,2-Dicloroetano 3 refl - -

Dureza Total — mg/l CaCo3 —

Ferto 200 ug/l Fe =

Fluoreto 15 mg/IF = -

(HAP): 0,1 g/l -

Benzo(b)flusranteno = wg/l s = =

Benzolk}fluoranteno - nelfl < - —
|Benzolghilpertienc — ue/l e

Indeno1,2,3-cd}pireno - pe/l =

Magnésio - mg/l Mg i - —
|Manganas 50,0 HE/ Mn -

Nitrato 50 mgfl NO3

Nitrito Q.5 mg/l NOZ

Meredrio 1 ugfl Hg

Niquel 20 He/l Ni

Oxidabilidade 5 mg/102

Pasticidas Totais 0,5 pe/l

Salénio 10 pafl se -

Sodio 200 mg/I Nz e .

|sulfato 250 mg/l SC4

Tetraclaraeteno e Tricloroeteno: 1o pef!

Tetracloroeteno -— g = = — -

ricloroeteno — we/l . -
rihalometanos - total {THM): [1_80 {ponto deentreg| pefl

Cloroférmio — uefl - — - -
lBromofc':rmio — pasl —
|Eromodiclorometanc — pgf) —

DBibromoclorometano — ne/l - — : -

Dose Indicativa Total 0,1 mSv

Alfa-total 0,10 [Nivel de Alerta) Bq/l = =
|R-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Bg/l — - -

Raddo 500 B/t - *

Infarmagdc complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP:
da incumprimento ha Zena de Abastecimento deste Fontanario.

Nio foi detectada nenhuma situag3o

JData da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Valdasne - Sdo Jodo do Monte -32 Trimestre 2021

Divulgaco dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parametro (unidades) Valor Paramétrico - Valars obtidos, N.2 A.nélius % Cumprimento do N8 Anises [PCOA) Ani’l‘lses
vy Minimao Maxima AL by Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia Coli Q N/100ml [+] ] [+ 100% 1 1 100%
|Bactérias Coliformes 4] N/10Gml [ o a 100% 1 1 100%

Desinfectante residual — mg Cl2/L 2,4 24 — - 1 1 100%

Cheiro a 25 2C 3 Fator da diluigio -
lsahor a25eC 3 Fator de diluigdo - -
lpH 26,5e 59,5 E. Sorensen -

Condutividade 2500 WS/fem, a 20 °C -

Cor 20 mg PtCo/L -

Wrvacao 4 UNT -

Enterococos fecals Q Nf100ml . -

Ndmereo de coléniasa 22 2C s/ alter. anarmal N/ml=z 222C - - —

Namero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/mla 362C - —

Clostridium perfringens 0,0 M/100 ml -

Aluminic 200 pg/L Al =

Amdhio 0,5 mg/l NK& -

Antimdnic 5,000 ue/1 Sk

Arsénio 10,0 Le/| As ¥

|Benzena 1 g/l -

IBen:o(a)pirenc 0,0 ug/t

I_BO"O 1 mg/l B

lBromate 10 ug/l Bro3 -

Cadmio 5 pg/lcd N

Caleia — mg/fl Ca —

Carbono Orgénico Total — mgflC —

Cianetos 50 pg/lcN

Cloreto 250 mg/l1 €l

Clorito 0,7 mg/fl €loz -

Clarato 0,7 mg/1Clo3 -

|Chumbo 10,0 ug/I Pb

Cobre 2 mg/i Cu

Cromio 50 rgfler &

1,2-Dicloroetanc a ug/l

Dureza Total —— mg/l CaCo3 - - -

Ferra 200 Lg/iFe

Fluoreto 15 mg/i F

|(HAR): 0,1 g/l

IBenzu(b)ﬂucranteno —_ ugfl = .
laenzo(k]ﬂuomntenu — g/l = —_ -
]Benzn(ghi)perileno - e/l — -
{indenci1,2,3-cdipirenc = g/l _ B
|magnasio - mg/l Mg - = .

Manganés 50,0 pg/l Mn -

Nitrato 50 mg/INO3

Nitrito 0,5 mg/INO2

Mercirio 1 pe/l Hg -

Nigque! 20 e/l Ni =

Oxidzbilidade 5 mg/102

Pesticidas Totais 0,5 Kefl

Selénio 10 Mg/l Se

Sodio 200 mg/l Na
|Sulfato 250 mg/1 504

Tetracloroeteno e Tricloroetene: 10 ne/fl =

Tetracloroeteno —_ ue/l - _ -

Tricloroeteno —_ pe/l —

Trihalometanos - total (THM): 80 (ponto deentreg Mg/l

Clorofdrmio = pe/l s ¥ —_ =
|Bromof6rmio — pg/l —

Bromadiclorometano = pesl =

Dibremeocloromeatano — gl A —_ >

Dose Indicativa Total 0,1 msv -

|Alfa-total 0,10 [Nivel de Alerta) Bg/l —

R-Total 1,0 [Nivel de Alerta) Beif) - — |

Radda 500 8q/l - - |.

Informacfio complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento des VF:
de incumprimente na Zona de Abastecimento deste Fontanério.

Nao foi detectada nenhuma situagdo

Data da publicitagdo: 15/12/2021




Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Valeiroso - S3o Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parimatra (unidades} Valor Paramétrico Unidad Yelorss obiicos NE Ftnillses % Cumprimento do 12 A0slizes (PEOA) An:lises
Lix, Minimo | Miximo | SuperioresVP vp dad Realizad s
'Escheri:h]a calt 0 N/100m| 0 0 o 100% 1 1 100%
[Bactérias Colifarmes o N/100ml 0 [ 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - g €12/L <0,05 <0,05 - — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilvigdo -
|sabor a 25 2C 3 Fater de diluigio -
pH 26,5859,5 E, Sorensen -
Conditividade 2500 pSfem, a 20 °C -
Cor 20 mg PtCo/L -
Turvagso a UNT -
|Enterococos fecais 0 N/100ml -
INL’lmem de coldnias a 22 8C s/ alter. ancrmal N/mla22eC - = = -
Nimero de colonias a 36 ¢C s{ alter. anormal N/ml a 362C - —_ N
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml
Aluminio 200 pg/L Al -
|Aménic 05 me/l NHd
|Antiménio 5,000 ug/l sb
Arsénic 10,0 g/l As
Benzeno 1 pef!
IBenzu(a)pireno 0,0 we/i
{Boro 1 mg/IB
[Bromato 10 /) Bro3
Cadmio 5 Hg/icd
Célcio —_ mg/l Ca = -
Carbono Orgénico Total — mefIC — F z
[Cianetos +] peflcN
Clareto 250 mg/ict
Clorito 0,7 mg/1Cloz2
Clorato | 07 mg/1 €03
Chumbo 10,0 ug/l Pb
Cobre 2 mg/i Cu -
Crémic 50 pe/icr -
1,2-Dicloroetana 3 ue/l -
Dureza Total — mg/l £acto3 - -
Ferre 200 ug/! Fe - -
Flucreto 15 meg/l F = =
(HAP): 0,1 ne/l -
|Benzc(b)ﬂuoranteno = ug/l = =
[Benzo(k]ﬂuoranteno = pe/l = - —
|Benzo(ghi)perilenu - Hedl —
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pe/fl —_
Magnésio - mg/fl Mg —
Manganés 50,0 wg/l Mn >
Nitrato 50 mg/I NO3
Nitrito 0,5 mg/I NO2Z
Mercario 1 weflHg
Nigquel 20 Hg/INi -
|Oxidabilidade 5 mg/l 02 -
Pesticidas Tatais 0,5 pe/fl -
Selénic 10 pa/fl Se -
Sédio 200 mg/l Na -
Sulfato 250 mg/1 S04
Tetracloroetena e Triclorceteno: 10 ne/l =
Tetracloroetano - 1/l - - = =
Triclorceteno —_ P&l — -
Trihalometancs - total {THM): i_8C {ponto deentreg| pg/l
Cleroférmio = g/ H < — - i
|Bromuf6rmio — re/t —
|Bromadiclorometano i rgf! —
Dibromacloromeatano — g/ — = B
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
Alfa-total 0,10 [Nivel de Alerta) Bq/l -—
R-Total 1,0 (Nive! de Alerta} Bg/l - - -
Raddo 500 Ba/l

Informagdo complementar relativa & avetiguaglo das situacSes de incumprimento dos VF:
|da incumprimente ha Zena de Abastecimento deste Fontanario,

N2o foi detectada nenbuma situagiio

Data da publicitagdo: 15/12/2021




Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanéario de Vale do loboe - $30 Jodo do Monte - 32 Trimestre 2021
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Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano

Divulgagio dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes definidas
no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovade pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetra {unidades) Valor Paramétrico {(VP) Unidades Salores g GRS | | D) gl Adbee: [7004) Am:;ses
Minimo Méxime QUPLSEP Ui Agendadas Realizadas Realizadas
|Escher|‘chia Coli 4] N/100m| 0 [s] o 100% i 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml o o 0 100% 1 1 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,37 0,37 — - 1 1 100%
heiroa 25 2C ] Fator de diluigio -
ISehora 252C a Fator de diluigio -
pH 26,5895 E.Scrensen - -
Condutividzde 2500 psfcm, a 20 °C -
Cor 20 mg PtCo/L
Turvagio 4 UNT
Enterccocos fecais 1] N/100m}
Nimero de coldnias a 22 2C sf alter. anormal N/mla 22eC - - - =
Nimero de colénias a 36 2C s/ altar. anarmal N/mla 36eC s -
Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml
Aluminic 200 pe/LA!
Amdnio G,5 mg/l NH4
Antimaénio 5,000 pe/l 5k = =
Arsénlio 10,0 ngft As - -
IBenzeno 1 pefl
!Benzo(a}pireno 0,0 pa/l - -
lBoro 1 mg/l B -
IBremato 10 pe/l Br3 =
|Cadmie 5 pgfl Cd - -
Calcic - mg/l Ca - —
Carbono Crganice Total — mg/lC =
Clanetos 50 pg/l CN
Cloreto 250 mg/lCl
Clorite 07 mg/1Cl02 - -
Clarate 0,7 mg/1 Clo3 - -
Chumbo 100 ug/IFb =
iCabre 2 mg/{ Cu -
iCromio 50 peflCr
1,2-Dicloroetane 3 ug/fl - -
Cureza Total — mgfl CaCo3 - - -
Ferro 200 Lg/l Fe =
Fluareto 1,5 me/fl F -
(HAP): 0,1 pg/l
|Benzo{b)flucranteno - vgf) - —
Benzo{kjfluorantenc - pgf! - —
[Benzo(ghi)perilenn - pel -
indeno(l,z,}cd)pirenu - pefl —
IMzgnésio - mg/I Mg =
Manganés 50,0 pg/l Mn
Nitrato 50 mg/I NO3
Nitrito 0,5 mg/IND2
Merclric 1 ngfl Hg
Niquel 20 pefl Ni
Oxldabilidade 5 mg/fl 02
Pesticidas Totals 0,5 ngfl
Iselénia 10 g/ Se
Sadio 200 mg/INa
Sulfato 250 mg/l 504
Tetracloroetenc e Triclorpeteno; 10 pefl
Tetraclorostenc — pefl -
Tricloroetenc == ne/t —
Trihalometancs - total (THM): 00_80 {ponto deentrega) pefl
|Clorofarmio — nefi - -
|Bromnférmin = wefl —_ - -
|Bromodiclorometano — ugfl p—
iDibromaclorometano — nefl = -
|Dose Indicativa Total 0,1 méy
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bq/l - N
|I!-Tota| 1,0 (Nivel de Alerta} Bq/l A
IRadao 500 Ba/!

Informacio complementar relativa 4 averiguacio das situacdes de incumprimento dos VP;
de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Nao foi detectada nenhuma situagdo

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Souto Bom - Caparrosa - 32 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracdes
definidas no Decreto Lai n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Fardmetro (unidades) Valor Paramétrico {VP} Unidades e TR | [pIEMECTTEED L 8 2 n
Minimo Méximo At e g Agendadas Realizadas | Andlises Realizacias)
{Escherichia Coli [} NA00mI o 3 [ 100% 2 2 100%
{Bactérias coliformes 0 N/100rm) o 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2A. <0,05 0,99 - — 2 2 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigic <1 <1 [ 100% 1 1 100%
Sabora 25 °C 3 Fator da diluigds <1 <1 [} 100% 1 1 100%
PH 26,9 € 59,5 E. Sorensen 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 24,5 245 0 100% 1 1 100%
Cor 20 myg PtCo/L <5 <5 i 100% 1 1 100%
Turvagic 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enterccocas fecais 9 N/100mk 1] 0 ] 100% 1 1 100%
Ndmero de colénlas a 22 2C s/ ahter, anarmal Niml a 22°C >300 >300 — — 1 1 100%
NOmero de colénias a 36 2C s/ alter. anarmal Niml a 36°C N.D. N.D. — — 1 1 100%
Clostridivrn perfringens 0,0 N/100 m? -
Aluminic 200 Mg AL -
Aménio 05 mgfl KH& -
Antimanio 5,000 pafl 5b -
Arsénio 10,0 ug/l As
|Benzenc 1 pel - =
]Benzo(a)pireno 0,0 pgft -
iaom 1 mgfi B
Isremato 10 g/l Bro3
Cadmia 5 pgi Cd - -
Calcia — mgd Ca - - =
Carbona Organico Total = magl C - - =
Ciznetos 50 pgil CN
|Cloreta 250 my! Gt - -
|Clorite 07 mg/l CIOzZ -
Clorato 0,7 mg/l CI03 -
Chumbe 10,0 kol Pb -
Cobre 2 mgft Cu -
Crémio 50 pghi Cr
1,2-Dicloroetano 3 pgil
Dureza Total - mgfl CaC3 - - -— =
Ferro 200 pg/l Fe -
Flucreto 1,5 mg/l F B
|iHar): 0,1 pgfl
Iaenza(h]ﬂucranteno — pgft - - =
IBenzo(k]ﬂuuranteno - pgfl - — -
IBenzo(gh‘i)perileno = uafi - — | -
Ilndem(l,z,a-cd]pireno = pgd - -—
|magnésio - mg/l Mg — -
Manganés 50,0 pgll &n &
Nitrato 50 mg/l NO3 -
Nitrito 0,5 mg/l NO2
Mercirio 1 pgfl Hg
Niguel 20 pgA Ni -
|Oxidabilidade 5 mgil 02 -
Pesticidas Totais 9,5 gl
Selénic 10 pgfl Se
sédio 200 mgf Na -
|Sulfate 250 mgfl SC4
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgl
Tetracloroetena = poll = = =
Tricloroeteno - pg/l - — - -
Trihalometanos - total (THM}: BOO_8O [ponto deenirega) pgh -
Cloroférmio — paf — - =,
|Bromoférmio o pol - - -
|Bromodiclorometano — pgn — =
Dibromaclorometano - pafl = =
Dose Indicativa Totel 0,1 mSv
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bo/l — -
|B-Total 0,10 (Nivel de Alerta} Bg/l - - — -
Raddc 500 Ba/l

Informagio complementar relativa 3 averiguacio das situa¢Bes de incumprimento das VP:
N&o foi detectada nenhuma situagfio de incumprimento na Zona de Abastecimente deste Fontangrio.

Data da publicitagio: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Figueiral - CastelGes - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragles
definidas no Decreto Lei n.? 15272017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parémetro {unidades) Valor Paramétrica (VP) Unidades e b A‘nilises [AETII A Andiem (P00 An:lises
Minimo Méximo | Superiores VP Eh dact Realizact Realizad
Escherichia Coli 0 N/100m! o 9 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 N/Q0m! o Q o 100% 2 2 100%
Desinfectante residual — myg CI2/IL <0,05 <0,05 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigae <1 <1 1 100% 1 1 100%
|5abor a 25 #C 3 Fator de diluigio <1 <i 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 59,5 E. Scrensen 5.9 59 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSiem, a 20 °C 72,2 72,2 a 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacio a UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enterococos fecals 0 N/100m! "] o 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 8C s/ alter. anormal N/ml a 22°C >300 »300 — - 1 1 100%
Nimero de colonias a 36 2C s/ alter. anarmal Nfml a 36°C N.D. N.D. — — 1 1 200%
Clostridium perfringens 0,0 N/1Q0 rml -
Aluminic 200 pg AL -
Amdnio 0,5 mg/l NH4 -
Antiménio 5,000 pgfl Sb -
Arsénio 10,0 pgl As -
Benzeno 1 pai -
[Benzo{a)pirenu 0,0 paft -
[eare 3 mg/l B - -
Bromato 10 pg/l BrO3 - *
|Cédmic 5 pg/t Cd -
(Cdlcio = mgAl Ca - =
Carbone Qrgénica Total — mgfl C . — =
Cianetos 50 pod CN
Clorete 250 myg/l Cl
Clorita 0.7 mg/l ClO2 -
Clorato 0,7 mg/l CIO3
Chumba 10,0 pg/l Pb
Cobra H mg/l Cu
Crémio 50 wgll Cr
1,2-Diclorcetano 3 pgi
Dureza Total — mg/l CaCO3 —
Ferro 200 pgfl Fe
Fluoreto 15 mgfl F
{HAP): 01 Jigh
Eenzo(h)ﬂuoranteno - pgh - —
IBenzo(k]ﬂuorantenn -— pgh - —
Benzo{ghi)perilenc - paA - -
lindenof1,2,3-cd)pirenc = pgl = —=
|Magnésio - mg/l Mg - = =
Manganés 50,0 pgfi Mn -
Nitrato 50 mg/l NO3 -
Nitrito 0.5 mg/l NO2
IMercario 1 pg!l Hg -
Niguel 20 padl Ni
Oxidabilidade 5 mgll 02
Peasticidas Totais 0,5 pafl
Selénio 10 ngil Se
sddio 200 mg/t Na
|Sulfato 250 mpht S04 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgll -
Tetracioroetena = g - = -
Tricloroetenc — 1] - -
Trihalometanes - total (THM): 100_80 (ponto deentregal red -
Cloroférmio = — et = = - -
|Bremaférmio — ugh - —
|Bromodiclorometano — pgf! - —
Dibromeciorometano — pafi - — =
Dose Indicativa Total 0,1 mSy -
|Alfa-total 0,10 {Nivel de Alertz) Byl —
R-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Bgd - -—
Rado 500 BaA - -
Informagdo complementar relativa & averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP: Causas:
1 - Incumprimento do parimetro pH: este incumprimento estd associado as caracteristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem da agua.
[Medidas comretivas:
1 - N¥o foram tomadas medidas por ndc haver risco para 2 sa(de {parecer da AS ou por auséncia de parecer}.
lData da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontandrio de Carvalhinho - Guarddo - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracties
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico Unidades PEERB T N.# Andlises | % Cumprimento do HLenalies (Bocki An:lises
ey Minimo Mianimo superiares VP vP Agendadas Reafizadas Realizadas
|Escherichia Cali N{100ml 4 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes Q NAO0m! 0 3 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CL2/IL 0,33 0,36 = — 2 2 100%
Cheira a 25 2C 3 Fator de diluigao <1 <1 [ 100% 1 1 100%
abara 25 °C 3 Fator de dilulzao <1 <1 0 100% 1 1 100%

pH 26,52 45,5 E. Sorensen 57 57 1 0% 1 1 100%
|Condutividade 2500 pSlem, a 20 °C 31,9 319 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCell <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <{,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Enteracacos fecais o N/100m} 0 0 0 100% 1 1 106%
Numero de coldnias a 22 2C sf alter. anormal N/ml a 22°C 291 291 — = 1 1 100%
Niimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C 102 102 -— — 1 1 100%
Clostridiumn perfringens. 0,0 N0 mi

Aluminio 200 pg AllL

Amdnia 0,5 mgh NH4

Antiménio 5,000 pgf Sh =

Arsénio 10,0 pgA As

Benzeno 1 pal

Banzofa)pireno 0,0 pad
|Boro 1 mg/t B
|Bromato 10 gl BrOo2

}Cadmio 5 pgh Cd

ICalcio = mg/l Ca =

|Carbono Qrgénico Total — mgA C _

ICianetos 0] pgf CN

Clereto 250 mgft Ci

Clorito 0,7 mg/l 102

Clorato 67 mg/l CIO3

Chumba 10,0 wal Pb

Cobre 2 mg/i Cu -

ICrémic 50 pgA Cr

1,2-Dicloroetano E pgd

Dureza Totat — mgfl CaCO3 -

Ferro 200 poi Fa

Fluoreto 1,5 mgi F

(HAP): 0,1 pad . .

|Benzu(b)f|uorantenu —— pod N =

IBenzn(k)ﬂumantenu —_ pafl -

|Benzu(ghi)perilenu - pad - .

Indeno(1,2,3-cd}pirena — pgi - - —
|Magnésio - mg/ Mg —

Manganés 50,0 pgl Mn - -

Nitrato S0 ma/l NO3 -

Nitrito 0,5 mg/l NO2
[Mercrio 1 pgd Hg

Niguel 20 pgi Ni

Oxidabilidade 5 mgAl 02

Pesticidas Totais Q0,5 ugh

ISelénio 10 pgil Se =

Sodio 200 mgfl Nz -

Sulfsto 250 mafl 304 -

Tetraclorogtana e Tricloroateno: 10 2] . -

Tetracloroeteno - pad —_— -
Tricloroetano - pgh = - — -

Trihalometanos - total (THM): L0O_30 (ponto deentrega) pod - -

Claroformic — pgl - =

|Bmmnf6rmlo —_ pafl - - -

|Bromadiclorernetano — pai - = = =

Cibromoclorometans — paht - - — - -
Dose Indicativa Tetal 0,1 mSy

Alfa-total 0,10 {Nival de Alerta} Bafl —_ - -
R-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Bad - - -

Raddo 500 Ba/l 1180 1180 1 0% 1 1 100%
Informacdo complementar relativa & averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP:

|Causas:

1 - tncumprimenta do parametro pH: este incumprimente esta associade 3s caracteristicas naturais {hidrogealdgicas) da origem da dgua.

2 - incumptimento do parametre microbiclégico (Bactérias Coliformes): estd associado a uma falha pontual do sistema de desinfegdo.

3 - Incumprimenta de pardmetro Rad3o: este incumnprimento estd associado as caracteristicas naturais (hidrogealdgicas) da origem da 4gua
|Medidas corretivas:

1- Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco para a salde {parecer da AS ou por auséncia de parecer].

2 - Procedeu-se & limpeza e desinfesdo da captagdo. 3 - Estd a decorrer um processo
de averiguagio de radicatividade na &gua.

IDaia da publicitagaor 15/12/2021




IETE e
|’ TONDELA

MONICTFIO

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humane
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Janardo - Guarddo - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracies
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR].

= 4 %
Parametra {unidades) Valor Paramétrico {vP} | Unidad e N Andleay | ECumprimentage e ] Andlises
Minimo Miximo GupsToreal U Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichia Coli o N/100ml a ] 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 NMQO0ml a Q [i] 1005 2 2 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,29 0,79 — — 2 2. 100%
Cheiroa 25 2C 3 Fator de diuigad <1 <1 1} 100% 1 1 100%
|Sabora 252C 2 Fator de diluigaa <1 <1 2] 100% 1 1 100%
pH 26,5ex9,5 E. Sorensen 5.8 5.8 1 0% 1 1 106%
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 54,6 54,6 [¢] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCoil <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enterocecos fecais 0 N/100mI 0 0 ] 100% 1 1 1005
NOmero de caldnias a 22 eC s/ aler. anormal Niml a 22°C 217 217 - - 1 1 100%
Nimero de ¢olénias & 36 9C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. — -— 1 1 100%
[Clostridium perfringens 0,0 N/TO0 ml -
Aluminio 200 ug Al/L
Amdhio 0,5 mgfl NH4
Antiménio 5,600 pgfl Sb
Arsénio 10,0 pgh As -
Benzenc 1 ngll z
|Benzo(z)pireno 0,6 pgh -
IBnro 1 mz1 B -
|Bromata 10 ugh Bro3 - -
|CEdmia 5 ug/l Cd -
Célcio - mg/l Ca - i .
Carbono Organico Total — mg/l G 2 - — . -
Cianetos 50 pg CN
Cloreto 250 mgf Cl
Clorito 07 mefl CIO2
Clorato 0,7 mid CIC3 -
Chumbe 10,0 pgh Pb
Cobre 2 mg/ Cu -
Crémio 50 pgn Cr . -
1,2-Dicleroetano 3 Lo/l
Dureza Total -— mgfl CaCO3 - - - = -
Ferro 200 poft Fe
IFIuoneto 1,5 mg/l F
[nary: 0,1 pafl S
[Benm(b)ﬂuorantenn —_ pal - F —
IBenzo(k)ﬂuoranteno —_ padl - F —
Benzo(ghi}perileno - pai — -
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgh P —_ -
|Magnésio - mg/l Mg - - — -
Manganas 50,0 wg/ Mn =
Nitrato 50 mg/l NO3 -
Nitrito 0,5 mgfl NO2 -
Mercdrio 1 pofi Hg N
Niquel 20 Wl NI
Oxidabilidade 5 myfl 02
Pesticidas Totais C5 |.|g}| =
Selénio 10 paf Se -
s6dic 200 mg/l Na
|sulfato 250 mg/l S04 -
Tetracloroeteng e Tricloroeteno: ic pafl
Tetracloroeteno — pail —
ricloroeteno - pgl =
I'I'rihalometanos -tatal (THM): 100_80 [ponto deentrega) ug/l
[Cloroférmio — pafl —
[Bromoférmio — pafl . =
|Bromodiciorometanc — pgh - : —
Dibromaglorometano — pal - ] —
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
Alfa-total 0,20 (Nive! de Alerta) Byl 9 —
|3-Total | 1,0 (Nivel de Alerta) B/ . —
RadZo | 500 Baf - . i
Informacio complementar relativa 3 averiguasfo das situagBes de incumprimento dos VP: Causas:

1 - Incumprimento do parémetro pH: este incumprimento estd associado 3s caracteristicas naturals (hidrogeclégicas) da origem da dgua.
Medidas corretivas:
1 - Ndo foram tomadas medidas por nda haver risco para a sadde {parecer da AS ou por auséncia de parecer).

Data da pubficitagSo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Caselho - Guarddo - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado peta autoridade competente (ERSAR).

Meciien tormetiaz

Ipfgrman o compkements relrtee § avenguachordas stuncied de moumptrmento dod VP
L+ ncumprimanto-do perimatrn g e incomprimenta gk soociede i recte e refuran [hehogeoiagion) de ongem de apas

1 - &k farrn-tomactes mestcles poe rilc baver rivee pera & iales [parecer e A oul goi JusBnste de parneer]

Pardmetro (unidades) Yalor Paramétrico (VP) Unidad e N A.nélises ) b bl An:;ses
Minima Méximo spSicea i e Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 NAOOmI 4 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 NAQQm! 1} 0 [} 100% 2 2 100%
Desinfectante residual = my CI2IL <0,05 0,10 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 #C 2 Fator de diluigdo <1 <1 [} 100% 1 1 100%
|Sakora 25 8C 3 Fator de ciluigéo <t <1 [ 100% 1 1 100%
pH 26,5 £9,5 E. Sorensen 6,1 61 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlem, a 20 °C 31,5 31,5 9 100% 1 1 100%
Cor ¢ mg PICofL <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagio A UNT 0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enteracocos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Nomere de colénias a 22 2C s/ after. anormal N/ml a 22°C >300 >300 —_ — 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. — — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0,0 N/100 rl -
Aluminio 200 Hg AL 140 140 0 100% L 1 100%
JAmadnio 0,5 mgfl NH4 £
Antimdnio 5,000 ug/ Sb - -
Arsénio 10,0 pafl As - -
Benzenc 1 pad - -
lBenza(a]pireno 0.0 pgi - -
IBore 1 mgf B -
Brotrato 10 pgfl BrO3 - S
Cidmio 5 pgh Cd -
Cilcio o mg/l Ca - —
Carbono Drgénico Total — mg/1C - = =—
Cianetos 50 ugll CN
Cloreto 250 mg/l Cl
Clorito a,7 mg/il CIO2 - -
Clorato 0,7 mgd CI03
Chumbo 10,0 ugl Pt
Cobre K mg/l Cu =
Crémio 50 pafl Cr &
1,2-Dicloroetano 3 pgil
Dureza Total — mg/l CaCO3 - - —
Ferre 200 pgll Fe -
Fluoreto 1,5 mgfl F
(HAP): 0,1 pgi -
[Benzo(b)ﬂuoranteno —_ pai . - —
[Benm{k)ﬂunranteno — pi . - —
Benzo(ghi)perileno = ugn - — -
Indeno{1,2,3-cd}pireno - i1} - -
|Magnésio = mig Mg - - —
[Manganés 50,0 High Ao = -
Nitrato 50 ol M
Nitrito 0,5 gl NG
Meraario 1 gt Ha - -
Niguel 20 HEh M
Oxidabilidade E gl O
Pesticidas Totais 05 Fpt = -
Seiénio 10 ugt Se
s6dic 200 gl hla
|sulfata 250 mal 50a -
Tetraclorosteno e Tricloroeteno: 10 i
Tetracloroeteno — paf — -
ricloraeteno = pgh -— -
Tl et ufion - trtad [THA] 14180 (p==tw deenivegml ugil
Charctarmn — pgh - = -
[Eromuofarmio — ugll - — -
Rrommbzlarsrmatand — ugi . - B B
Dibromocloremetano — wall - - — - =
Dose Indicativa Total 0,1 L1 -
Alfa-total 18 (il e Alsriei Ba R — R -
B-Total L0 (Kival da Alsris Byl - - — - -
Radfo 300 B - *
Cises

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Caramulo Rede 1 - Guarddo - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agesto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Contrelo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parimetro (unidades) Valor Paramétrico Unidades Malores obtidos N2 ﬁtnilisas % Cumprimento da e B Anﬁ,‘llses
i Minimo Maximo SRR ve Agendad fizadh =
|Escherichia Coli ¢ N/MQQm 0 0 0 100% 2 2 100%
{Bactarias colifarmes ¢ N/100mI 0 o 0 200% 2 2 100%
Desinfectante residua! - ma CIZ/L <0,05 0,12 — -— 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilvigzio <1 <1 o 100% 1 1 100%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluizgo <1 <1 0 100% 1 1 100%
o 26,5e59,5 E. Scrensen 6,9 69 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 p8icm a 20 °C 345 345 a 106% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/l. <5 <5 0 100% 1 1 100%
ITurvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enteracacos fecais 0 NASOm 0 o 0 100% 1 1 100%
Nimere de colhias a 22 2C s/ alter. anormal Niml a 22°C >300 >300 — - 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. = - 1 1 100%
Ciostridium perfringens 0,0 NAQD m! - -
Aluminic 200 ug AL
Amonic 05 mg’ NH4
[Antiménio 5,000 Wi Sb - -
Arsénio 10,0 ppll As -
|Benzero 1 uigh -
IBenznta]pirenu 0,0 wph -
IBoro 1 mj* B =
Bromato 10 uiafl Brod = -
Cédmio 5 g Cd -
Calcio — | mgA Ca — - =
Carbono Organige Total — mufl C — - -
Cianetos 50 ugt CN
Clareto 250 mgi Cl
Clorito 07 mift Cloz2
Clorato 07 mol ClO3
Chumbo 10,0 upll Pb -
Cobre 2 mo/l Cu
Cromio e wpf Cr
1,2-Dicloroetane 3 gt
Dureza Total — mafl CaCO3 = - -
Ferro 200 g/l Fe
Fluoreto 1,5 mgl F
|iHAP): 01 ol -
iaenzo(h]ﬂuoranteno — gl — =
iBenzo(k)ﬂunranteno — [l = =
lBenzo[|hi |verileno - o -
'ndeno(1,2,3-cdjpirena — =] - - —
Magnésic - ! W = = -
Manganés 50.0 L Mn -
Nitrato S0 mofl NO3 -
Nitrito 05 mpl NO2 -
Marettio 1 v Hp -
Nfauel 20 ui Ni
Oxidabiidade 5 mgd 02 -
Pesticidas Totais 0,5 ugi -
Selénio 16 vl Se
sédio 200 my! Na
|Sulfata 250 mgh §04 R
Tetracloroetens ¢ Tricloroeteno: 10 ppl
Tetracloroeteno = ppt E —
Tricloroeteno - pgh - —
Trihalometanos - total (THM): 00_80 (ponta deentrega) [Tl
Clorofarmio — waf! - -
Aromoférmio - pal - - — -
Bremoediclorometanc — gt - - — -
Dibromaclorometano — P - —
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
|Alfa-total 0,10 {Nivei de Alerta) B!l - — .
|B-Total 1,0 |[Nivel de Alerta) Bl - - — -
Radio 500 B -
Informagdo complementar relativa a averiguacio das situagdes de incumprimento dos vP:
N3o foi detectada nenhuma situac3c de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.
Data da publicitagso: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Caramule Rede 2 - Guard&o - 32 Trimestre 2021
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Divulgagdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes
definidas no Decreto Lein.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

- 2 & L
Parametro {unilades) Vakor Paramétrice (VP} Unidades s fliprdlgec | % Srerinedicoto kel Andli
Minime Miximo A 7 Agendadas Reafizadas Realizadas
|Escherichia Coli 0 Nf100ml 0 0 o 100% 2 2 100%
{Bactérias Colformes ] N/ADOmI [s] ] 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual = mg Cl2/L <0,05 0,50 —_ — 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 106% 1 1 100%
|Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 o 100% 1 1 100%
pH 26,52 9,5 E. Sorensen 58 5,8 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem, a 20 °C 49,6 49,6 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCoil <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Enterococos fecais 0 N/100ml [} 0 [ 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C s/ alter. anormai N/ml a 22°C »300 >300 — —_ 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 ¢C s/ aiter, anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. — - 1 1 100%
IClostridium perfringens 0,0 N/10C ml - =
Aluminio 200 g AL €6 65 1] 100% 1 1 100%
Amdnio 05 mg/l NH4 -
Antimdnio 5,000 pofl Sh
Arsénia 10,0 pall As
|Benzenu 1 agil
IBenzo(a)pireno 0,0 ugil
IBoro 1 mg/l B
|Bromate 10 pg/l Bro3
Cidmio 5 pg/l Cd
Célcio — mg/l Ca —. -
Carbone Orgénice Total — mgfl C - - e - -
Cianetos 50 pgll CN
Cloreto 250 mgdl Cl
Clorito .7 mgf ClO2 - =
Clorato 0,7 mgd ClIO3
Chumbo 10,0 g/ Pb
|Cobre 2 mgf Cu -
Crémio 50 pa/l Cr
1,2-Dicloroetano 3 ugfl
Dureza Total — mg/l CaCO3 - . =
Ferra 200 g/l Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
Flucreto 15 mgfi F
|(HAP): 0,1 pgil
IBenzo(b)ﬂuoranteno — [fs1]] g = =
IBenzo{k)ﬂuoramenn - pg/l - . - -
IBenzo(ghinerileno — pgll — -
Ilndenotl,l,s-cd)pireno - ng!l - — o
|Magnéslo = mg/l Mg = -
Manganés 50,0 po/l Mn 13 13 4] 100% 1 1 100%
Nitrato 50 mg/l NO3 -
Nitrito 0,5 mg/l NO2 =
Mercrio 1 ugfl Hg -
Nigual 20 pag# Ni -
|0xidabilidade 5 mg/l 02
Pesticidas Totais 0,5 wall % =
Selénio 10 pg/l Se - -
|56dic 200 mg{l Na - B
Sulfato 250 mgi S04 - =
Tetracloroeteno e Triclorosteno: 10 pail
Tetracloroetens - wall . — -
Triclerostenc - ugfl - . a— . 1
Trihalometanes - total (THM): 100_80 (panto deentrega) ug/l - -
Cloraférmic — pgit - & —
|Bremoférmio — podl - =
IBromodi:larometano — pgil - A == =
'Dibrnmoclommetann —_— pgll - - — -
Dase Indicativa Total 6,1 mSv - -
Alfa-totai 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/ 1 - - — - -
R-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Byg# . -
Raddo 500 Bafl
Informagéo complementar relativa 3 averiguagdo das situagSes de incumprimento dos VP: Causas:
1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento estd assoctado s caracteristicas natunis (hidrogeoldgicas) da origem da dgua.
|Medidas corretivas:
1 - Nao foram tormadas medidas por ndo haver tisco para a sadde {parecer da AS ou por auséncia de parecer),
Data da publicitagfo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Silvares - 32 Trimestre 2021

:\T@?

Divulgacdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Pardmetro {unidades) Valar Paramétrico (WP} Unidad e L ﬁtnélisas $.6Ump 2L LT ) An;ses
Minimo Mixima ERpatiEnac B e Agendadas Realizadas Realizaclas

|Escherichia Coli 0 N/100ml [ o 100% 2 2 100%
|Bactérias Califormes Q N/ 00mI ] o] Q 100% 2 2 100%

Desinfectante residual - mi Cl2/L 1,1 13 — — 2 2 100%

Cheiro a 253C 3 Falor de diluigao <i <1 0 100% i 1 100%
|sabor a 25 eC 3 Fator de dilvicao <1 <1 [} 100% 1 1 100%

pH #6,5 € 59,5 E. Sorensen 5,6 56 1 0% 1 1 100%

Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 120 120 0 100% 1 1 100%

Cor 20 mg PiCo/L <5 <5 Q 100% 1 1 100%

Turvacio 4 UNT <0,20 0,20 0 100% 1 1 1086
{Enteracocos fecais [ NA100m| 0 0 0 100% 1 1 100%
|Himera de coldnias a 22 2C s/ alter. anormal N/mt! a 22°C 211 211 —_ [ 1 1 100%

Mimera de coldnias a 36 2C f alter. anormal N/mi a 36°C N.D. N.D. e — 1 1 100%

Clostridlum perfringens 0,0 N/100 ml - -

lAluminic 200 pg ANL 74 74 Q 100% 1 i 100%

Amdnio 0,5 mg/l NH4
lAntiménio 5,000 Mgl Sb

Arsénia 10,0 pg/l As -
|Benzeno 1 pg/l -

IBenzo(a)pireno 0,0 ugh -

IBorc 1 mg/l B -
|Bromato 10 pgil Bro3 -

Cadmic 5 ugf Cd -

Célcio — mg/l Ca - - —

Carbono Organico Total — mg/lC - - —

[Cianetos 50 gl CN -

Cloreto 250 mg/l C! -

Clorita c7 mgfl ClO2 -

Clorato 0,7 mg/l CIO3

Chumbao 10,0 pgh Pk

Cobre 2 mg/l Cu -

Crémio 50 wad Cr -

1,2-Dicloroetanc E} pafl

Dureza Total - mg/l CaCO3 _

Ferre 200 ngfl Fe = =

Fluoreta 15 mgfl F

{HAP): 0,1 o
|Benzo(b)ﬂunrantenc — Lgi = = — =
IBenzo(k)ﬂuaranteno — patl = - —
|Benzo{ghi)perileno — pod -—

Indeno(1,2,3-cd}pireno - pgh -

Magnésio - mg/l Mg - - —
|Manganés 50,0 g Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%

Nitrato 50 mgfl NO3 26 6 1] 100% 1 1 100%

Nitrito 05 mg/l NO2 -

Mererio 1 pofl He * -

Niguel 20 paf Ni -

Oxidabilidade 5 mg/l 02 -

Pasticidas Totais 0,5 pgfl = -

Selénio 10 Kal Se
|sadia 200 mg/l Na

Sulfato 250 mgh S04

atraclorostenc e Trickoroeteno: 10 pg/l - .
etracloroetenc - gai — -

Tricioroetenc — pgl - N

Trihalometanas - total (THM): 100_80 (ponto deentrega) padl = -

Cioroférmio — porl — -
|Bromuférmiu — pgh e -
I8romodiclorometanc — pgt - — = -

Dibromeclarometano — pafi —_ -

Dese Indicativa Total 0,1 mSyv
Ala-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/! — -
|B-Tatal 1,0 {Nivel de Alerta) Ba/l — -
|Raddo 5¢0 BaA 180 180 ° 100% 1 1 100%

Causas:

Medidas corretivas:

informagdo complementar relativa & averiguacio das situages de incumprimento dos VP:
Ll - Incumprimento do parémetro pH: este Incumprimento estd associado as caracteristicas naturzis (hidrogeolégicas) da origem da dgua.

1 - Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco para a salide {parecer da AS ou por auséncia de parecer).

Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano

TS

Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Carvalhal da Mulher - Silvares - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérias, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Parimetra (unidades) Valor Paramétrico Unidades Vel B N.g A.nélises % Cumprimente do RO 2Ly % |
vP) Minimo Wi supetioras VP VP Agendadas Realizadas Andlises Bealizadas|
Escherichia Coli o NA100mI 0 2 1 0% 2 z 100%
{Bactérias Coliformes ¢ N/100ml 0 80 1 50% 2 1 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,11 032 — - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigao <1 <1 [} 100% 1 1 100%
Isabor & 25 eC 3 Fator de diluigio <1 <1 [+ 100% 1 1 100%
pH 26,5295 E. Sorensen 6,5 65 0 160% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSiem, a 20 °C 424 42,4 0 100% 1 1 100%
Cor 20 myg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagso a UNT <0,20 <0,20 0 190% 1 1 100%
|Enterccocos fecais 0 N/100m| 6 3 1 % 1 1 100%
Nimero de coldnias 3 22 9C s/ alter. anormal N/ml & 220G »300 >300 — - 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C sf alter. anormal N/ml & 36°C »300 >300 - — 1 1 100%
Clasttidiumn perfringens 0,0 Nf100 mi
Aluminic 200 pg AL
[Améhic .5 mg/fl NH4 = -
Antimdnio 5,000 pai Sb
JArsénio 10,0 pgfl As =
’Benzeno 1 podl
IBenzo(a)pireno 0,0 po/l
IBoro 1 mg/ B =
Bromato 10 pafl BrO3 -
Cadmio 5 pgfl Cd
Calcio — mgll Ca - —
|Carbono Orgérice Total = mgfl C - —_ -
|Cianetos 50 pg/l CN -
|Cloreto 250 me/l Ci
Clorito o7 mig'l CIO2
Ciorato 0,7 mip/l CIO3 -
Chumbe 10,0 pgll Pb -
Cobre 2 mg/ Cu -
Crémio 50 gl Cr -
1,2-Diclorogtanc 3 yoh s
Dureza Tetal e myl CaCa3 -
Farro 200 pgfl Fe -
Fluareto 1,5 mgfl F -
{HAP): 0,1 pg/l =
|Benzo(b)ﬂuomntenu — L]} - -
lBenzo(k)ﬂuomnteno - pgi -
lBenzo(ghI]perilenn - pgi e
Indeno{1,2,3cd)pirenc = rodl - — -
Magnésic - mg/l Mg - —_
|Manganés 50,0 EQ/ Mn -
Nitrato 50 mgil NO3 - -
Nitrito 05 mg/l NG2 -
|Mercdrio 1 pgfl Hg -
Niquel 20 pan Mi -
Oxidabilidade 3 mgt 02 «1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais 0.5 pgil -
selénio 10 pgfl Se
|s4dio 200 mg/l Nz -
Sulfata 250 mg/l S04 -
Tetracloroetena e Tricleroetena: 10 pgi =
Tetracloroeteno = ugh =
Tricloroeteno - ug/ — .
Trihelometzanes - total (THM]): 00_20 {ponto deentregall ugi -
Clorcférmic — Pl - = -
Bremoférmic — M) —
Bromodiclorometano - poll . - -
Dibromocloremetano — ngll - — = =
Dose Indicativa Total 0,1 mSy
|Alfa-total €,10 (Nivel de Alerta) Ba/l - — - -
|&-Total 1,0 {Nivel de Alerta) By - = = -
Rad3o 500 Bg/l -
Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP:
|Causas:
1 - Incumprimento dos pardmetros microbioldgicos {Bactérias Coliformes, enterococas e E. Coli.): estd assceiada a uma falha pontual de sistema de desinfegdo.
|Medidas corrativas:
1 - Procedeu-se 3 limoeza e desinfegdo da captagdo.
Data da publicitag3o: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Marruge - Barreiro Besteiros - 32 Trimestre 2021

Divulgacio dos resultados de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n_2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteraces
definidas no Decreto Lei n.® 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2 i %
Parmetro {unidades) Valor Parmmétrico (WP} Unldad: it WIPAELESS, | (el D Al (P00 Andlises
Minimo Miximo S A Vi Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli [ N/ OOmI 0 0 [ 100% 2 2 100%

|Bactérias Coliformes Y N/A0OmI 0 0 o 100% 2 2 100%

Desinfectante residual = my GI2/L <0,05 <0,05 - = 2 2 100%

Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%

Sabor 2 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%

pH 26,5 e £9,5 E. Sorensen 6,1 6,1 1 0% 1 1 100%

Condutividade 2500 wsicm, a 20 °C 40,1 40,1 0 100% 1 1 100%

Cor 20 mg PtCollL <5 <5 o 100% 1 1 100%

Turvagio 4 UNT «0,20 «0,20 [+] 100% 1 1 100%

Enterococos fecais Q NAOGmI 1] 0 a 100% 1 1 100%

Numero de ¢oldnias a 22 2C s/ atter. anormal N/ml a 22°C 7 2 - - 1 1 100%

Nimera de colénias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D - - 1 1 100%

Clostridium perfringens 0,0 N/100 ml -

Aluminio 200 g AlfL -

Aménio 0,5 mgA NH4 -

Antimanio 5,000 pail Sb -

|Arsénio 10,0 ngh As F -
|Benzena 1 pol -

IBenzu(a}pireno 0,0 pad -
|pore 1 maf B B
|eremato 10 pgh Bro3 -

Cadmio 5 poh Cd =

Calclo — mgd Ca - — -

[Carbone Orgénico Total . my/] [ - - -

iCianetas 50 pg}] CN <

Cloreto 250 mgA Cl

Clorite Q7 migh CIO2

Clorato 0,7 mgi CIO3

IChumbo 10,0 pgA Po |

Cobre 2 mg/ Cu | l

Crémio S0 pga Cr N

1,2-Dicloroetano 3 pgn -

Cureza Total - mg1 CaCO3 . -

Ferro 200 wgll Fe

IFluoreto 1,5 mgh F

(HAP): 0,1 pgi
lBenzo[b]quorantenu - pgn = -
IBenzo(klﬂuomnteno — ugh == =
|Benzo(ghi)perileno - ugh - .

lindenof(l,2,3-cd)pirena - pgh - -

tMagnésio - mg/l Mg - .

Manganés 50,0 pgl Mn

Nitrato 50 mgl NO3

Nitrito 0,5 mg NO2Z

Mercurio 1 pgl Hg

Niquel 20 pgh Ni

[Oxidabilidade 5 mg/ 02

PasticTdas Totals 0,5 pol
[ssiénia 0 pail Se
[sedio 200 mgA Na
|sulfato 250 mght S04

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 P

Tetracloroetenc - pai .

Tricloroetenc = g -

Trihalometanos - total {THM}: 100_80 {ponto deentrega) ugn —

Clorofdrmio = pgn -

Bromofarmio - pan -
|Bromodiclarometano . ugl -

Dibromoclorometano - wgh = -

Dose Indicativa Total 0,1 mSy -

Alfa-totai 0,10 [Nivel de Alerta} BaA = =1 -
|R-Total 1,0 {Nivel de Alerta) BaA = -
Iradso 500 BogA

Informagio vtar relativa a jguacio das situagBes de incumprimente dos VP! Causas:

Medidas corretivas:

1 - N¥o foram tomadas medidas por nfo haver risco para a sadde (parecer da AS ou por auséncia de parecer}.

1- Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimento estd associade as caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da sgua.

Data da publicitagSo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Tarrastal - Barreiro Besteiros - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto & respetivas alteraghes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos . N.2 Andlisas %
Parametro [unidacies} Valor Paramétrico (vP)|  Unidad —— sﬁ;ﬁ"ﬂﬂﬁp - C”"""C;"e""’ bt — [me:} - Anidises
'Escherichia celi o] N/100mI ] c a 100% 2 2 100%
[Bactérias Califormes ¢ N/100mi H 87 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0,06 0,07 — — 2 2 100%
Cheirc a 25 2C E Fateor de diluigdo <1 <1 ] 100% 1 1 100%
Sabor a 25 8C 3 Fator de diluigéo <1 <1 Q 100% 1 1 100%
rH 26,5€%9,5 E. Sarensen 6,2 6,2 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 59,5 59,5 0 100% 1 1 100%
iCor 20 mg PtCo/l <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagsio kil UNT <0,20 <0,20 1] 100% 1 1 100%
|Enterococos fecais Q N/100m! 0 0 3} 100% 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 22 eC s/ alter. anormal Himl 2 22°C >300 >300 — — 1 1 100%
Nimero de colanias a 36 2C s/ alter. anarmal N/ml 2 36°C »300 >300 — —_— 1 1 100%
Clostridium perfringens 0,0 NSO mi -
|Aluminio 200 ug AL - -
lAmdnic 0,5 mg.'l NH4 -
[Antiménio 5000 pgfl Sb
Arsénic 10,0 gl As =
|Benzeno i pg
IBenzo(a)pireno 0,0 pgh
[Boro 1 mofl B = .
|Bromatn 10 pgj] BrCs -
Cadmio 5 ugl Cd
iCalcio = mgfl Ca — * =
Carbono Orgénico Tatal — mg/l G —
Cianatos 50 ug/l CN
Cloreto 250 g/ Cl -
Clorito o7 mgfl Clo2
Clorate 0,7 mgfl CI03
|Chumbo 10,0 pght Pb
Cobre 2 mg/l Cu - -
Cromio 50 pgn Cr
1,2-Dicloreetanc 3 pof |
Dureza Tetal — mg/l CaC0O3 — -~
Ferro 200 pgfl Fe
Fluoreto 15 mg/l F |
[{HaR): 0.1 Hgt -
IBenzo(b]ﬂuDrantenD — pail - —
IBenzo(k)ﬂuomnteno — ugi —
IBenm(gh\']perileno — ugh -
Indeno(2,2,3-cd)pireno - pai — -
Magnésic - mg/l Mg - - - -
Manganés 50,0 1o/l Mn -
Nitrato 50 mgA NG3
Nitrito 0.5 mg/l NO2
IMercario 1 »gil Hg
Niguel 20 pafl Ni
Oxidabilidade E mg/l 02 -
Pesticidas Totais 05 pol -
|selenio 10 wgh Se
|sédiv 200 mgh Na -
Sulfato 250 mgit S04 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/l -
etraclorogtena - vgh - == =
[Tricloroetenc —_ [Hui] — -
ITrihalemetanos - total (THM): '100_80 {ponto deentrega) poll -
|Clorofdrmio — ugft — =
|Bromof6m|io - pafl — -
|Bromadiclorometano — pol —_ -
Dibremoclorametano — pafl —_ =
Dese Indicativa Total 0,1 mSv
Alfa-total 0,10 {Nivel de Alerta) Bgd _—
|B-Tatal 1,0 {Nivel de Alerta} Bg/l - - —. £
|Radio 500 Ba/l -
Informag3o complementar relativa a averiguacfo das sitvagSes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do pardmetre pH: gste incumprimento estd associado 33 caracteristicas naturais {hidrogeoldgicas) da origem da dgua.
2 - Incumprimenta da pardmetre microbioldgico {Bactérias Coliformes): esta associado a uma falha pontual do sistema de desinfegdo.
Medidas corretivas:
1 - N&o foram tomadas medidas por ndo haver risco para a salde {parecer da AS ou por auséncia de parecer), 2-
Procedeu-se 4 limpeza e desinfeg3o da captag3o.
Data da publicitagho: 15/12/2021
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Divulgagdo dos resultados de qualidade de dgua na rede de fontanérios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdies definidas

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Tojosa - Barreiro Besteiros - 32 Trimestre 2021

no Decreto Lein.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

o
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrica {VP} Unidades e e e [l = CumeriEnte 8 pofatlbms(rood An:l‘lses
Minlmo Miaximo superiores VP VP Jad Realizad. Tizad:
Escherichla Colf N/00mI 0 4] 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Colifermes 0 N/100ml 0 ¢ 0 100% 2 2 100%
|Desinfectante residual — mg CI2/L <0,05 <0,05 - — 2 2 100%
heiro a 25 2C 3 Fator de dilvigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabora 25 eC 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 € £9,5 E. Sorensen 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 WSiem, a 20 °C 57,7 57,7 4] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 c 100% 1 1 100%
Turvacic 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Enterococos fecais o] N/OOm! 0 0 0 100% 1 1 100%
Numera de colénfas a 22 2C s/ alter. anormal N/ml a 22°C 69 69 — - 1 1 100%
Numero de calGnias a 36 °C s alter. anormal N/ml a 36°C 4 4 — - 1 1 100%
Clostridium perfringens. 0,0 N/100 mi
Alurminio 200 pg AL
Amanio 0,5 mgll NH4
Antimdnic 5,000 pgd Sb - -
Arsénio 10,0 pol As
Benzeno 1 pal
Benzolajpireno 0,0 pad
[Bore 1 mg/i B =
Bromate 10 pgl Bro3
|Cadmio 5 pghcd -
Calcio - myfl Ca =
Carbone Crganice Total — mgh € —
Ciznetos 50 pgd CN -
Clorete 250 mg/l Cl
IClorito 6,7 mgi CIO2 -
Clarato 07 mgfl CI03
IChumbo 10,0 ugh Pb
Cobre 2 mgfl Cu
Crémio 50 ugA Cr
1,2-Dicloroetana 3 wal -
Dureza Total — mg/t CaCO3 - — -
Ferro 200 pal Fe - -
Fluoreto 15 ma/l F
[HAP): a1 pgfl - -
Benza|bjflucranteno - pod - - =
[Benzo(k)ﬁnoranteno —_ pgd - - .
[Benzo(ghilperilena - pgl = = -
[lndeno{l,Z,B—cdlpireno = pgl —
IMagnésic — mg/l Mg - - -
Manganés 50,0 wgl Mn - =
Nitrato 50 mgfl NO3
Nitrito 0.5 mgfl NO2 -
Mercirio 1 pgA Hg - =
Niguel 20 #gA Ni - -
Oxidabilidade 5 mgil 02
Pesticidas Totais 0,5 pa -
ISeIénln 10 pgh Se
|sécio 200 mgil Na
Sulfate 250 mgf S04
Tetracloroetenc e Tricloroetenc: 10 ugi
Tetracloroetenc — pan - -
Tricloroeteno == pgA — -
Trihalometanaos - total {THM): 100_80 {ponio deentrega) ugi
Cloraférmio — pgd — -
1 Eromoférmio — pgd —
|Bromadiclorometanc - pod - =
Dibromoclarometeno — pgh — =
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
AHa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Byl -
|B-Total 1,0 {Nivel de Alerta) Bgi - -
|radac 500 B/l

Informag3o cemplernentar relativa & averiguacdo das situagBes de incumprimento dos VP:
Nio foi detectada nenhuma situagde de incumptimento na Zona de Abastecimente deste Fontanario.

Data da publicitacie: 15/12/2021




|/ TONDELA

Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanério de Vale do Porco - Barreiro Besteiros - 32 Trimestre 2021

Divulgacdo dos resultados de qualidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragBes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo ¢ Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

2 %
Parfmetro (unidadles) Valor Paramétrico [VP) Unidad e AT | [T o Andl
Minimo Miximo | Superiores VP i Jad Realizd i
Escherichia Coli 0 NAOOm! [H o 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 NA0OmI a 4 1 50% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI21L <0,05 <0,05 - - F 2 100%
Cheiro & 25 °C 3 Fatar de diluigio <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sahor a 25 2C 3 Fatar de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e %05 E. Sorensen 56 66 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 122 122 1] 100% H 1 100%
ICor 20 mg PtCoil <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 10 10 i 0% 1 1 100%
Enterocecos fecais [ N/100ml 0 4 [ 100% 1 M 100%
Nimere de coldnias a 22 9C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. — — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/mi a 36°C N.D. N.D. — 1 1 100%
Clostridium perfringens 9,0 N/100 ml -
Aluminio 200 Hg AliL -
lAmonio 0,5 mgf NH4 - -
AntimGnio 5,000 pel Sh -
Arsénio 10,0 wghAs - i
IBEnzenc 1 pgfl = |
IBenzo(a)pireno 0,0 pai -
[poro 1 g/ B B
[aromato 10 ugA Bro3 .
Cadmic 5 pgA Cd
Calcio — mg Ca —
Carbono Organico Total — mgd C .
Cianetos 50 ugn CN
Clareto 250 mgA Ci
Clorito 0,7 mg/l G102
Clorato 0,7 mgd CI03
iChumbo 10,0 rghPb
|Cobre 2 mgll Cu
ICromio 50 pgl Cr
1,2-Biclarostaro 3 pad
Dureza Total -- my' CaCO3 =
Ferro 200 jgll Fe 2500 2500 1 0% 1 1 100%
Fluoreto 15 mg/l F
[tHar): 0,1 pan
IBenzo(b]ﬂuoranteno —e- wah -
IBenzotk)ﬂuoranteno — pod —
|Benzo(ghi)perilenu - pol 1 —
Indena(1,2,3-cd)pireno - pol - o
Magnésio - mgil Mg - -
Manganés 50,0 pgl Mn 82 82 1 0% 1 1 100%
Nitrato 50 mgi NO3 -
Nitrito 0,5 mgA NO2 -
Mercirice 1 pgA Hg -
Nigue| 20 pg Ni -
|Oxidabilidade 5 mg/ 02 -
|Pesticidas Totais 0,5 KOA -
|5elénio 10 Loh Se -
[ssdio 200 mgA Na
[suifato 250 mgA 04
ITetracloroeteno e Tricioroetena: 10 pad
Tetracloroeteno - pgi —
Tricloroeteno - pgn - -
Trihalemetanos - total (THM): 100_8C [ponte deentrega) wp
Clereférmio . pah -
|Bromoférmio . pgn -
|Bromediclorometanc - paAi - -
Dibromoclorometano - poA -
Dose Indicativa Total o1 mSy 1
alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) BEgf i
|I§-Tuta| 1,0 [Nivel de Alerta) BaA =i — 1
[Radzo 500 Ba/ - |
informagdo complemantar relativa a averiguagae das situagdes de incumprimento dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do parimetro Manganés, Ferro e Turvacio; este incumprimento estd associado 8s caracteristicas naturais (hidrogeoldgicss) da origem da agua.
Z - Incumprimento do pardmetro microbiclogico (Bactérias Coliformes): estd associado a umma falha pontual do sistema de desinfegio.
IMedidas corretivas:
1 - Nio foram tomadas medidas por n3o haver risca para a satide (parecer da A3 ocu por auséncia de parecer). 2-
Procedeu-se  limpeza e desinfecio da captagic.
Data da publicitagdo: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Linheiro - CastelBes - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultados de quafidade de 4gua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragbes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro. segundo o Pragrama de Contrelo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico [VP) Unidad Sl chaes i A.néllses e AT R P An:l‘lses
Minimo Méxnimo superiores VP VP ad — o

|Escherichia Coli 0 NAQ0mI o 0 0 100% 2 2 100%
[Bactérias coliformes 0 NA0OmI 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 0,05 - — 2 2 100%

Cheiraa 25 2C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabora 258C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%

pH 265e<9,5 E. Sorensen 6,6 66 D 100% 1 1 100%

Condutividade 2500 WS/cm, a 20 °C 104 104 o 100% 1 1 100%

Cor Lol mg PtCo/L <5 <5 [+ 100% 1 1 100%

Turvagio 3 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Enterocecos fecais 0 NAQOmI 0 0 a 100% 1 1 100%

Nimero de coldnias a 22 #C s/ alter. anormal N/ml a 22°C 104 104 —_— - 1 1 100%

Nimero de coldnias a 36 2C s/ alter. anormal N/ml a 36°C 2 2 - - 1 1 100%

Clostridium perfringens 0,0 N/100 mi

Aluminio 200 Hg AL

lAmdnio 0,5 mg/l NH4

Antiménio 5,000 pgl Sb

Arsénic 10,0 Lo AS
|Benzeno 1 wgh
IBenzu(a)pIreno 0,0 pan
IBoro 1 mgil B
|Bremato 10 wgh Brd3 -

[Cadmio 5 pgid Cd -

Cileio mgf Ca

ICarbono Orgénico Tatal - mij'l C = =

Cianetos 50 pgh CN

Cloreto 250 mgA Cl - -

Clarito 0,7 mg/ CIO2 - -

Clorato 0,7 mgl CI03

Chumbo 10,0 ugh Pb

Cobre 2 mai Cu

Cromio 50 pgl Cr

1,2-Diclosoetanc 3 roft - - ‘

Dureza Total mgA CaCO3 I

Ferro 200 ugh Fe - |

Fluoreto 15 mgA F -

(HAP): 0,1 pgh

Benzo{b]flucranteno - wgl - = - =
|Benzo(k]ﬂuoranteno — pal B -
|Benzo[ghi)perileno -— pan - -

Indeno{1,2,3-cd)pireno — 1] -

Magnésic mg/l Mg - - -

Mangangés 50,0 ped Mn

Nitrato 50 mgA NO3

Nitrito 0.5 mgl NO2

Merciirio 1 wgh Hg

Niguel 20 pgA Ni -

Oxidabilidade 5 mg/l 02

Pasticidas Totais 05 pan .
|Selénic 10 Lol Se -

Sodio 200 mgfll Na

Sulfato 250 mi! 804 -

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 [Q+]

Tetracleroeteno = pgh - s -
lTricIoroeteno - paa - -
Frihalometanos - total (THM): 100_20 {ponte deentrega) pgi -

'Clomft'xrmin — pad — -
lBromofﬁrmio - po -
|Bromodiclorometano - st - -

Dibromaclorometana - [Velj} — &

Dose Indicativa Tote! 0,1 mSy

Alfa-total 0.10 (Nivel de Alerta) Bgh ol -
|BvTotaI 1,0 {Nivel de Alerta) BgA == -
|radso 500 | Ba/l

Informagao complementar relativa a averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP:
3o foi detectada nenhurna situag3o de incumprimento na Zona de Abastecimento deste Fontandrio.

Data da publicitagio: 15/12/2021
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Controle Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondela - Zona de Abastecimento: Fontanario de Povoa do Lobo - Dardavaz - 32 Trimestre 2021

'—‘t@%

Divulgac8o dos resuitados de qualidade de dgua na rede de fontandrios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragfes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Medidas corretivas:

Informacio complementar relativa 4 averiguacio das situagBes de incumprimento dos VF;
1 - Incumprimento do pardmetro pH: este incumprimenta esté assoclado s caracteristicas naturais {hidregeolégicas) da origem da dgua.

1 - Nio foram tomadas medidas por ndo haver risco para a sadde (parecer da A5 ou por auséncia de parecer}.

Valores chtidos N2 Andlises | % Cumprimento do N.¥ Andlises (PCOA} "
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (VP Unidades N Andlises
Minimo Madxima SUEET L B Ee Agendadas Realizadas Realizadas
|Escherichiz Cali a N/100m| 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100m] 0 0 0 200% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,41 11 - - 2 2 100%
Cheiro a 25 2C a Fator de diluiciio <1 <1 Q 100% 1. 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilvigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
PH 26,5 e 9,5 E. Sorensen 59 59 1 0% 1 i 100%
Condutividade 2500 WSfem, a 20°C 52,5 52,5 o 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PiCe/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 ) 100% 1 1 100%
Enterococos fecais o N/100ml 0 1] 0 100% 1 1 100%
|Mumero de colénizs a 222 s/ alter. anormal N/ml a 222C N.D. N.D. — 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 8C 5/ alter. anormal N/ml a 362C N.D. N.D. = 1 1 100%
lostridium perfringens 00 N/100 ml -
|Aluminic 200 pe/LAL -
lAménio 0,5 mg/l NHE =
Antimdnio 5,000 pe/l Sb -
Arsénio 10,0 g/l As -
{Benzeno 1 ve/l - -
IBenzola)pirenu 0,0 pefl -
IBoro 1 mz/| B
|Bromate 10 ne/l Bro3
[Cadmio 5 wef1Cd
Calcio == mg/l Ca =
Carbono Orgénico Total — mefi C -
Ciznetos 50 ngftCN
Cloreta 250 mg/ICl
Clorite 0,7 meg/l Clo2
Clorato [l mg/l CIO3
Chumbo 10,0 g/l Pb
Cobre 3 mg/l Cu
Crémio 50 us/lCr
1,2-Dicloroetanc 3 pgf!t
Dureza Total e mg/l CaCo3 - -
Ferro 200 e/l Fe
Fluoreto 15 mg/I F
{HAP): 0,1 wgdl
Benza{b)fluoranteno - pe/l -~
Benzo(k)Mluoranteno — ne/l .
Banza(ghi}perileno - nefl - = =
Indeno{1,2,3-cd)pireno - ne/l - ——
Magnésio — mg/l Mg = -
Manganés 50,0 ug/l Mn =
Nitrato 50 mgfINO3 -
Nitrito 0.5 mgft NOZ = =
Mercidrio 1 g/l Hg H -
Niquel 20 pgfl Ni -
Cxidabilidade 5 mg/l 02
Pesticidas Totais 0,5 g/l
Selénio 10 Hg/iSe
Sadio 200 mg/l Na
Sulfate 250 mg/l S04
Tetracloroetenc e Tricloroeteno: 10 wafl
Tetracloroeteno - ug/fl -
Tricloroeteno - g/l -
Trihalometanos - total {THM): ¥10_80 [ponto deentrega wg/l
Cloroformio - g/ -
Brormoférmio - pe/t —
|Brermmadiclerometana == ug/l —_
Dibromacloremetano — pefl — -
Dose Indicativa Total 0,1 mSv
Ala-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l -
RB-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Bo/l -
Radic 00 Bo/l
Causas:

Data da publicitagic: 15/12/2021
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Controlo Qualidade da Agua para Consumo Humano
Municipio de Tondelz - Zona de Abastecimento: Fontanario de Varzea do Homem - Dardavaz - 32 Trimestre 2021

Divulgagdo dos resultades de gualidade de dgua na rede de fontanarios, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes
definidas no Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 dezembro, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovade pela autoridade competente (ERSAR).

Fardmetre {unidades) Vakor Paramétrice [VP) Unidades i GIREIECS [EemElnenta el ool Ani,I‘ises
Minimo Maximo superiores VP VP Agendad Realizad: Realizad
Escherichia Coli Q LR a -] 0 100% 2 2 100%
|Bactérias Coliformes 0 K 30ami ] [ 0 100% z 2 100%
Desinfectante residual — g DA =035 O —_ — 3 2 100%
Cheirca 25 2C 3 Fatoe de dlugia al <L ] 100% 1 1 100%
Sabora 252C 3 Faror de gifecia <] s | a 100% 1 1 100%
pH foe Rk E Smienan a3 Uy 0 100% 1 1 100%
Concutividade 1500 dfem, w2070 45 1a5 i] 100% 1 1 100%
[T J0 my PElofL o <h 0 10006 1 1 100%
Tt i 1 UNT <20 e, Q 100% 1 o 100%
{Emecocoom facsix -} P 100mi o 0 0 100% 1 1 100%
lH Qs ga-patdrgs g 37 W 5 atter. ancrmal M/mkg 2380 7T 172 — —_ i 1 100%
Iqumu. sl o Al AT &) Wltee anarnal WJml 8 36T i a5 — = 1 1 100%
Jorestnchurs parrirgan: =X ] N300 mi
Adumvinig 200 ugfl A -
Amdnio 0,5 g | Rabig - =
|Antimdnio 5,000 ugl 5 - -
|Arsénio 10,0 afll B 11,5 115 1 0% 1 1 100%
|Benzeno 1 gl
Benzola)pireno 0,0 wgll
|Bore 1 I
|Bromato 10 1 Br1E
Cédmio 5 ) el
Calcio — el cz = —
Carbono Crgénico Total — et =
Cianetos 50 ug'l CN
Cloreta 250 g -
iClorito 0,7 g IO -
iClorato Q.7 gl S0 -
iChumbe 10,0 ugdl Fo
Cobre 2 mgll Cie
Crémic 50 [Pl
1,2-Diclercetano 3 wgll -
Dureza Total —_ mefl Saliar - a = -
Ferro 200 ugll Fe
Fluoreto 15 mgf ¥ =
(HAP): a,1 wgd -
|Benm(b)ﬁuomntena — anfl - . —
IBenlo(k]ﬂuorantenD — il - . —
IEenm(ghi)periIeno — rrl - : —
Ilndenu( 1,2,3cd)pirenc - £ 1] - = —
IMagnésio —_ mgfl Mg - -
|Manganés 50,0 | W
Nitrato 50 i N
Nitrito 0,5 mp WET
IMercirio 1: wpll vy
Niguel 26 ! M1 -
Dxidabilidade 5 [l Ful=rs
Pesticidas Totais 0,5 ghn
|Se|énic 10 L]
Isadio 200 i v
Sulfato 250 g 504
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 gl
Tetracloroeteno -— w1 - —
lTn'cIorDeteno S wgl . - - %
'Trihalometanos - total (THM): 110_80 (ponto deentrega gl
Cloreférmia == g —
Bromoférmio — ! - - —_ =
|Bromadiclorometana — i —
Cibromoclorometano — g —
Dose Indicativa Tetal 0,1 =ifiv - -
Alfa-total 0,50 (Njvel do Alerta) Baft . — -
|E-Tota| 1,1 [Nl g Alaanaj Bl - =:
[radsa ] By =
informagdo complementar relativa 2 averiguacde das situagSes de incumprimanto dos VP:
Causas:
1 - Incumprimento do parametro Arsénio: este incumprimenteo esta associado as caracteristicas naturais (hidrogeclégicas) da origem da dgua
|Medidas corretivas:
1 - A captacao foi suspensa a 04/10/2021.
Data da publicitagfe: 15/12/2021




